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1 Johdanto
Taajuusmuuttaja on laite, joka muuttaa siihen syo¨tetta¨va¨n vaihtosa¨hko¨n taajuuden
ja amplitudin halutun muotoiseksi vaihtosa¨hko¨ksi. Taajuusmuuttajan pa¨a¨asiallinen
ka¨ytto¨tarkoitus on syo¨tta¨a¨ vaihtosa¨hko¨moottoria, jolloin moottorin pyo¨rimisnopeut-
ta ja va¨a¨nto¨momenttia voidaan muuttaa portaattomasti.
Taajuusmuuttajia valmistettaessa uuden tuotteen tuotekehitykseen kuuluu olennai-
sena osana laitteen sisa¨isten la¨mpo¨tilojen tunteminen erilaisissa ka¨ytto¨tilanteissa.
Halutun la¨mpo¨tilaka¨ytta¨ytymisen varmistamiseksi taajuusmuuttajalle tehda¨a¨n la¨m-
penema¨testiohjelma, jossa varmistetaan kaikkien olennaisten komponenttien toimin-
ta kaikissa ka¨ytto¨olosuhteissa halutulla la¨mpo¨tila-alueella. La¨mpo¨tilanmittaukset
toteutetaan laitteen komponentteihin asennettavilla la¨mpo¨tila-antureilla, ja antu-
rien mittaamat la¨mpo¨tilat luetaan mittalaitteella.
Koska mika¨a¨n ka¨yta¨nno¨n olosuhteissa tehta¨va¨ mittaus ei ole ta¨ysin tarkka, ta¨ytyy
mittauksen mittausepa¨varmuus tuntea, jotta mittaustuloksista voidaan tehda¨ oikeita
johtopa¨a¨to¨ksia¨ tuotekehityksen tueksi. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ la¨mpo¨tilamittaukset on tehty
termoparimenetelma¨lla¨. Menetelma¨ perustuu kahden erilaisen metallin liitoksessa
muodostuvan termoja¨nnitteen mittaamiseen. Ta¨lle mittaustapahtumalle on tyo¨ssa¨
ma¨a¨ritelty mittausepa¨varmuus.
Tyo¨ssa¨ ka¨sitella¨a¨n myo¨s erilaisten syo¨tto¨verkon ominaisuuksien vaikutusta taajuus-
muuttajan la¨mpo¨tilanmittauksista saataviin tuloksiin. Kun la¨mpo¨tilan mittausepa¨-
varmuus on ma¨a¨ritelty, tiedeta¨a¨n milla¨ tarkkuudella saatuihin tuloksiin voidaan
luottaa. Seuraava kysymys on, millaisessa syo¨tto¨verkossa mittaukset tulisi suorit-
taa. Laitteita suunnitellaan ka¨ytetta¨va¨ksi syo¨tto¨verkoissa, jotka eiva¨t ole ideaalisia.
Na¨in myo¨s testausten tulisi varmistaa laitteen toiminta epa¨ideaalisissa olosuhteissa.
Luvussa kaksi ka¨sitella¨a¨n tasaja¨nniteva¨lipiirillisen taajuusmuuttajan rakennetta ja
toimintaperiaatetta. Kolmannessa luvussa ka¨yda¨a¨n la¨pi kolmivaiheverkon ja har-
monisten yliaaltojen teoriaa. Nelja¨nnessa¨ luvussa kuvaillaan taajuusmuuttajan eri-
laisten pa¨a¨piirikomponenttien perusyhta¨lo¨t. Viides luku esittelee erilaisia la¨mpo¨ti-
lanmittausmenetelmia¨. Termoparin toimintaperiaate ja ka¨yta¨nno¨n mittalaitten toi-
mintaa ka¨sitella¨a¨n omana laajempana kokonaisuutenaan luvussa 5.2.
Kuudennessa luvussa ma¨a¨riteta¨a¨n la¨mpo¨tilanmittausten mittausepa¨varmuus. Ko-
keellisena tuloksena esitella¨a¨n, miten paljon mittaustarkkuus vaihtelee kun ka¨yte-
ta¨a¨n erilaisia termoparin valmistus- ja kiinnitystapoja ka¨ytetta¨va¨n mittalaitteen py-
syessa¨ samana. Seitsema¨nnessa¨ luvussa ka¨sitella¨a¨n syo¨tto¨verkon ja¨nnitteen, harmo-
nisten yliaaltojen, epa¨symmetrisyyden seka¨ oikosulkutehon vaikutusta testikokoon-
panon pa¨a¨piirikomponenttien la¨mpenemiin.
Kahdeksannessa luvussa esitella¨a¨n tyo¨n ta¨rkeimma¨t tulokset seka¨ asioita, joihin ei
ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ perehdytty. Luvussa ma¨a¨riteta¨a¨n asioita, joita kannattaa jatkossa tut-
kia. Viimeisessa¨ yhdeksa¨nnessa¨ luvussa kuvaillaan tyo¨ta¨ kokonaisuutena seka¨ arvioi-
daan tyo¨n tulosten merkitysta¨ ka¨yta¨nno¨n mittausten epa¨varmuustekijo¨iden ma¨a¨rit-
ta¨misessa¨ ja mittausten kehitta¨misessa¨.
2Osa mittaustuloksista ja¨i tyo¨n varsinaisen laajuuden ulkopuolelle. Liite A sisa¨lta¨a¨
la¨mpenema¨testien selitykset seka¨ yksityiskohtaiset tiedot anturikiinnityksista¨. Liite
B sisa¨lta¨a¨ ta¨ydelliset mittaustulokset kaikista tehdyista¨ mittauksista. Liite C sisa¨l-
ta¨a¨ teknisia¨ ohjelehtia¨ ka¨ytetysta¨ taajuusmuuttajasta seka¨ la¨mpo¨tilanmittauslait-
teistosta.
32 Taajuusmuuttajan toimintaperiaate
Taajuusmuuttaja muuttaa vaihtosa¨hko¨n taajuuden ja amplitudin halutuksi. Tyo¨ssa¨
ka¨sitella¨a¨n tasaja¨nniteva¨lipiirillista¨ muuttajaa, jossa syo¨tta¨va¨ vaihtoja¨nnite muun-
netaan ensin tasaja¨nnitteeksi ja vaihtosuunnataan halutunlaiseksi la¨hto¨ja¨nnitteeksi.
Tasasuuntaus voidaan toteuttaa passiivisella verkkokommutoivalla tai aktiivisella
itsekommutoivalla tasasuuntaajalla, joista ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ keskityta¨a¨n verkkokommu-
toivaan suuntaajaan. Vaihtosuuntaus toteutetaan aktiivisella itsekommutoivalla sil-
takytkenna¨lla¨.
Taajuusmuuttajia ka¨yteta¨a¨n, kun tarvitaan muuttuvanopeuksinen vaihtosa¨hko¨moot-
torika¨ytto¨. Taajuusmuuttajan etuja myo¨s tarkka momentin sa¨a¨to¨ seka¨ energiatehok-
kuus. Uusimpia taajuusmuuttajien sovelluskohteita ovat uusiutuvat energiala¨hteet
kuten tuulivoima ja aurinkovoima. Normaalisti taajuusmuuttaja kuormittaa syo¨t-
to¨verkkoa ja syo¨tta¨a¨ tehoa sa¨hko¨moottorin akselille. Tuulivoimassa sa¨hko¨moottori
korvataan generaattorilla, ja taajuusmuuttajan la¨pi virtaavan tehon suunta vaih-
tuu ka¨a¨nteiseksi. Passiivinen verkkokommutoiva tasasuuntaaja korvataan aktiivi-
sella verkkosuuntaajalla, jolla tasaja¨nniteva¨lipiirin energia muunnetaan syo¨tto¨verk-
koon syo¨tetta¨va¨ksi vaihtosa¨hko¨ksi.
2.1 Tasasuuntaaja
Tasasuuntaajan tarkoitus on muuntaa laitetta syo¨tta¨va¨ vaihtoja¨nnite tasaja¨nnit-
teeksi. Normaalisti syo¨tto¨ja¨nnitteen taajuus on joko 50 Hz tai 60 Hz. Euroopas-
sa sa¨hko¨verkko on 50 hertsin taajuinen. Yksinkertainen tasasuuntaaja muodostuu,
kun puolijohdekytkimina¨ ka¨yteta¨a¨n diodeja ja ta¨lle suuntaajatyypille on ominais-
ta sa¨a¨ta¨ma¨tto¨ma¨n tasaja¨nnitteen tuottaminen. Myo¨s tehon virtaussuunta on aina
verkosta va¨lipiiriin pa¨in, eika¨ tehoa voida syo¨tta¨a¨ takaisin verkkoon.
Ideaalinen tasasuuntaaja tuottaa ta¨ydellisen sykkeeto¨nta¨ tasaja¨nnitetta¨. Todellisuu-
dessa ta¨ma¨ ei toteudu, ja tasaja¨nnitetta¨ tasataan tasasuuntaajan ja vaihtosuuntaa-
jan va¨liin sijoitettavalla tasaja¨nniteva¨lipiirin kondensaattorilla. Dioditasasuuntaa-
ja ottaa syo¨tto¨verkosta tyypillisesti ei-sinimuotoisen virran, joka aukottuu pienilla¨
virroilla. Ka¨yta¨nno¨ssa¨ tasasuuntauspiiriin lisa¨ta¨a¨n induktanssia joko syo¨tto¨puolelle
tai tasaja¨nnitepuolelle, jolloin virran muutosnopeus rajoittuu ja virran ka¨yra¨muoto
muuttuu la¨hemma¨ksi ideaalista siniaaltoa. Kuvasta 1 na¨hda¨a¨n esimerkit ylima¨a¨ra¨is-
ten induktanssien eli kuristinten sijoituksesta pa¨a¨piiriin. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ mittaukset
on tehty laitteella, jonka pa¨a¨piirissa¨ ei ole kuristinta. Ta¨llo¨in verkon muutosilmio¨t
na¨kyva¨t suoraan muissa ka¨sitelta¨vissa¨ komponenteissa kuten tasasuuntaussillassa.
Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ keskityta¨a¨n teollisuudessa hyvin yleiseen kolmivaiheiseen dioditasa-
suuntaajaan. Tasasuuntaaja on kuusipulssinen kokosiltatasasuuntaaja. Kuvassa 1
on esitelty kuusipulssitasasuuntaajan rakenne. Yhta¨lo¨t (1) ja (2) pa¨teva¨t tapaukses-
sa, jossa vaihtosa¨hko¨puolen induktanssit LAC ovat pienet ja va¨lipiirin induktanssi
LDC a¨a¨reto¨n. Diodien johtoajat samassa tilanteessa esitella¨a¨n kuvassa 2, jossa vir-
ta siirtyy diodilta toiselle ilman kommutointiviivetta¨. Kuvasta na¨hda¨a¨n, etta¨ yhden
4diodin johtojakson aikana tasaja¨nnitteessa¨ on kaksi huippua.
Kuva 1: Ideaalinen kuusipulssidioditasasuuntaaja
Ma¨a¨riteta¨a¨n tasaja¨nnitteen keskiarvo Vd0 kuvan 2 tapauksessa. Virtojen ja ja¨nnit-
teiden symmetrisyyden perusteella riitta¨a¨, kun ka¨sitella¨a¨n yhta¨ kuudesta johtoajas-
ta. Integroimalla tasaja¨nnitteen hetkellisarvoa vd osajakson yli saadaan keskiarvo
ratkaistua, kun tunnetaan tasasuuntaajaa syo¨tta¨va¨ kolmivaiheinen pa¨a¨ja¨nnite VLL.
[13]




















Dioditasasuuntaaja on verkkokommutoiva, eli sen puolijohteiden johtoajat ma¨a¨ra¨y-
tyva¨t syo¨tto¨verkon ja¨nnitteista¨. Tasasuuntaajalle on tyypillista¨ kommutoinnista ai-





Tasaja¨nnitteenalenema on verrannollinen myo¨s syo¨tto¨verkon reaktanssiinXv = ωLAC .
[11]
5Kuva 2: Diodien johtoajat pienella¨ syo¨tto¨verkon induktanssilla LAC ja a¨a¨retto¨ma¨lla¨
va¨lipiirin induktanssilla LDC [13]
2.2 Vaihtosuuntaaja
Vaihtosuuntaajan tarkoitus on muodostaa va¨lipiirin tasaja¨nnitteesta¨ halutun muo-
toinen ja taajuinen vaihtoja¨nnite. Vaihtosuuntaaja toimii normaalisti siten, etta¨ teho
virtaa tasaja¨nniteva¨lipiirista¨ moottorille pa¨in. Vaihtosuuntaajan rakenne sallii myo¨s
ka¨a¨nteisen toiminnaan eli moottorijarrutuksen, jossa moottorilta siirtyy energiaa
tasaja¨nniteva¨lipiiriin. Energian syo¨tta¨minen takaisin syo¨tto¨verkkoon vaatisi aktiivi-
sen verkkosuuntaajan, johon ei ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ tarkemmin perehdyta¨. Yleinen tapa sa-
tunnaiseen jarrutustarpeeseen on ka¨ytta¨a¨ tasaja¨nniteva¨lipiirin rinnalle kytketta¨va¨a¨
vastusta, jossa ylima¨a¨ra¨inen va¨lipiirin energia voidaan muuttaa la¨mmo¨ksi.
Vaihtosuuntaukseen ka¨yteta¨a¨n tehotransistoreja, joista ta¨ma¨n tyo¨n mittauksissa
ka¨yteta¨a¨n IGBT-komponenttiin (Insulated Gate Bipolar Transistor) perustuvaa vaih-
tosuuntaajaa. Vaihtosuuntaajan periaatteellinen kytkenta¨ on esitelty kuvassa 3. Na¨h-
da¨a¨n, etta¨ vaihtosuuntaajan kytkenta¨ muistuttaa suuresti dioditasasuuntaajan kyt-
6kenta¨a¨. Diodit on korvattu transistoreilla, mutta jokaisen transistorin rinnalle on
kytketty diodi. Selitys diodin tarpeelle on piirissa¨ oleva induktanssi. Virran lasku-
nopeus on induktanssien vaikutuksesta rajattu, ja transistorin sammuessa ta¨ytyy
induktiiviselle kommutointivirralle olla kulkutie, jotta va¨lteta¨a¨n transistorien rik-
koutuminen.
Kuva 3: Vaihtosuuntaajan kytkenta¨
Kuvassa 4 esitella¨a¨n periaatteellinen lohkokaavio taajuusmuuttajan sa¨a¨to¨ohjelmalle.
Kaaviosta na¨hda¨a¨n, etta¨ moottorisa¨a¨do¨ssa¨ on takaisinkytkento¨ja¨ moottorista, ja sen
tarkoituksena on muodostaa ohjausarvot la¨hto¨ja¨nnitteelle ja -taajuudelle sa¨a¨to¨o¨n
syo¨tetyn ohjearvon perusteella. Vaihtosuuntaajan ohjaus voidaan toteuttaa ilman
takaisinkytkenta¨a¨.
Kuva 4: Ja¨nniteva¨lipiirillisen taajuusmuuttajan sa¨a¨to¨ohjelman lohkokaavio kun
kuormana on oikosulkumoottori [11]
Skalaariohjauksessa ei ka¨yteta¨ takaisinkytkento¨ja¨. Ohjausja¨rjestelma¨a¨n syo¨teta¨a¨n
haluttu la¨hto¨taajuus, jolloin ohjaus laskee taajuutta vastaavan staattorija¨nnitteen
moottorille. Ta¨llo¨in saavutettava lopullinen moottorin pyo¨rimisnopeus riippuu oiko-
sulkumoottorin tapauksessa koneen ja¨tta¨ma¨sta¨. Va¨a¨nto¨momentin muuttuessa myo¨s
7moottorin pyo¨rimisnopeus muuttuu. [14]
Skalaarisa¨a¨do¨ssa¨ ohjauksessa on takaisinkytketty nopeussa¨a¨to¨ ja va¨a¨nto¨momentti-
sa¨a¨to¨. Na¨in saavutetaan parempi tarkkuus sa¨a¨to¨ja¨rjestelma¨a¨n, mutta sa¨a¨do¨n dy-
naamiset ominaisuudet ovat heikot, silla¨ sa¨a¨to¨ perustuu moottorin pysyva¨n tilan
sijaiskytkenna¨sta¨ saataviin yhta¨lo¨ihin.
Kehittyneempi tapa sa¨a¨ta¨a¨ moottoria on vektorisa¨a¨to¨. Vektorisa¨a¨do¨ssa¨ vaaditaan
va¨a¨nto¨momentin ja ka¨a¨mivuon oloarvojen estimointia seka¨ muuttajan ohjausten
ma¨a¨ritta¨mista¨ koneen vektoriyhta¨lo¨ihin perustuen. Vektorisa¨a¨do¨n toteuttamiseen
on monia tapoja.
Vaihtosuuntaajan ohjauksen tehta¨va¨ksi ja¨a¨ kuvan 4 mukaisten ohjearvojen uohje
ja fohje muotoisen la¨hto¨ja¨nnitteen muodostaminen. Tasasuuntaajan tuottamaa ta-
saja¨nnitetta¨ katkotaan vaihtosuuntaajan kytkimilla¨ esimerkiksi pulssinleveysmodu-
loinnin avulla. Pulssinleveysmoduloinnin toteutukseen yleinen tapa on sini-kolmiovertailu,
jossa korkeataajuista kolmioaaltoa verrataan haluttuun sinimuotoiseen la¨hto¨ja¨nnit-






















missa¨ uˆref on siniaallon amplitudi
uˆ∆ on kolmioaallon amplitudi.
Yhta¨lo¨sta¨ na¨hda¨a¨n, etta¨ syo¨tto¨verkon ja moottorin nimellisja¨nnitteiden ollessa sa-
mat, ei moottorille voida tuottaa nimellista¨ ja¨nnitetta¨. Muita vaihtosuuntaajan oh-
jaukseen ka¨ytetta¨via¨ modulointimenetelmia¨ ovat yliaaltojen eliminointimenetelma¨
seka¨ vektorimodulaatio.
Ta¨ma¨n tyo¨n testilaitteessa ka¨yteta¨a¨n kaksivaihemodulointiin perustuvaa vaihtosuun-
taajan ohjausta. Kaksivaihemoduloinnissa yksi moottorille menevista¨ kolmesta vai-
heesta kytketa¨a¨n koko kuudesosajakson ajaksi joko positiiviseen tai negatiiviseen
tasaja¨nnitteen potentiaaliin. Ta¨llo¨in vain kahden vaiheen ja¨nnitteita¨ kytketa¨a¨n ta-
saja¨nnitepotentiaalista toiseen osajakson aikana. Na¨in toimimalla saadaan va¨hen-
nettya¨ vaihtosuuntaajan kytkenta¨ha¨vio¨ita¨ kahteen kolmasosaan verrattuna tapauk-
seen, jossa jokaisella kytkenta¨taajuuden mukaisella jaksolla ka¨a¨nneta¨a¨n kytkimia¨.
[5]
Kehittynein sa¨a¨to¨menetelma¨ on suora ka¨a¨mivuon ja va¨a¨nto¨momentin sa¨a¨to¨ DTC
(Direct Torque Control), jossa vaihtosuuntaajan kytkimia¨ ohjataan suoraan avaruus-
vektoriteorian avulla. Ta¨ma¨ sa¨a¨to¨tapa yhdista¨a¨ moottorisa¨a¨do¨n ja vaihtosuuntaajan
ohjauksen. Sa¨a¨do¨n nopeus on ilmeinen, silla¨ jokaista kytkinten ka¨a¨nto¨a¨ edelta¨a¨ las-
kenta, jossa ma¨a¨riteta¨a¨n jokaiseen tapaukseen paras vaihtosuuntaajan kytkinkombi-
naatio. Staattorivuon kasvattaminen onnistuu valitsemalla kytkinkombinaatio joka
kasvattaa staattorivuon vektorin pituutta. Va¨a¨nto¨momenttisa¨a¨to¨ onnistuu valitse-
malla kytkinkombinaatio, joka joko suurentaa tai pienenta¨a¨ staattorin ja roottorin
vuovektorien va¨lista¨ vaihekulmaa. [14]
83 Syo¨tto¨verkon ominaisuudet
Erilaiset syo¨tto¨verkon olosuhteet vaikuttavat merkitta¨va¨sti taajuusmuuttajan toi-
mintapisteeseen. La¨mpenema¨testeja¨ tehdessa¨ tulee verkon tilan olla tunnettu ja tar-
vittaessa hallittu. Ta¨ssa¨ kappaleessa esitella¨a¨n syo¨tto¨verkon parametreja¨, joita tulee
hallita, jotta mittauksia pystyta¨a¨n toistamaan muuttumattomissa olosuhteissa.
3.1 Kolmivaiheverkko
Ideaalisessa tapauksessa syo¨tto¨verkon ja¨nnitteen ja virran ka¨yra¨muodot ovat puhtai-
ta siniaaltoja. Tehoelektroniikkalaitteet ottavat kuitenkin usein verkosta ei-sinimuotoisen
virran. Fourier- muunnoksella ta¨ma¨ virta voidaan jakaa harmonisiin virtakompo-
nentteihin. Ma¨a¨ritella¨a¨n aluksi ja¨nnite u(t), virta i(t) ja teho p(t) ideaalisessa ver-
kossa. [11]
u(t) = uˆsin(ωt) =
√
2Usin(ωt) (5)
i(t) = iˆsin(ωt− ϕ) =
√
2Isin(ωt− ϕ) (6)
p(t) = 2UIsin(ωt)sin(ωt− ϕ) = UIcos(ϕ)− UIcos(2ωt− ϕ) (7)
missa¨ uˆ on ja¨nnitteen huippuarvo
U on ja¨nnitteen tehollisarvo
iˆ on virran huippuarvo
I on virran tehollisarvo
ω on verkon ja¨nnitteen ja virran kulmataajuus
ϕ on ja¨nnitteen ja virran va¨linen vaihesiirto
Yhta¨lo¨ssa¨ (7) lausekkeen alkuosa edustaa pa¨to¨tehoa ja loppuosa vaihtovirran loiste-









jossa yksitta¨isen yliaallon amplitudi In ja vaihesiirto ϕn voidaan selvitta¨a¨ tuntemalla
suuntaajakytkenta¨ ja virran ka¨yra¨muoto.
Yleisesti, ei-sinimuotoinen toistuva ka¨yra¨muoto f(t) voidaan kirjoittaa Fourier- sar-
jana









ancos(nωt) + bnsin(nωt), (9)


























f(t)sin(nωt)d(ωt) n = 0, · · · ,∞ (12)
Fourier-analyysin ideana on, etta¨ mika¨ tahansa ei-sinimuotoinen funktio voidaan
esitta¨a¨ eritaajuisten sini- ja kosiniaaltojen summana. Fourier-sarjan komponentit
ovat perustaajuuden moninkertoja, ja symmetrisissa¨ tapauksissa voidaan usein eli-
minoida joko an tai bn kerroin lopullisesta yhta¨lo¨sta¨.
Yhta¨lo¨ssa¨ (13) ainoastaan tapauksessa n = 1 saadaan lauseke, jolla on nollasta
poikkeava keskiarvo. Na¨in pa¨to¨teho P muodostuu virran I1 ja ja¨nnitteen U perus-
aaltojen tulosta yhta¨lo¨n (14) mukaisesti, jossa ϕ1 on ja¨nnitteen ja virran perusaallon
vaihesiirtokulma.
u(t)in(t) = 2UInsin(ωt)sin(nωt− ϕn)
= UIn {cos [(n− 1)ωt− ϕn]− cos [(n+ 1)ωt− ϕn]} (13)
P = UI1cosϕ1 (14)
Verkosta otettu kokonaisna¨enna¨isteho S jakaantuu pa¨to¨tehoksi P , perustaajuiseksi
loistehoksiQ1 seka¨ yliaalto- eli sa¨ro¨tehoksiQh. Perusaallolle ma¨a¨riteta¨a¨n tehokerroin


















Harmoniset yliaallot ovat sinimuotoisia ja¨nnitteita¨ tai virtoja, joiden taajuudet ovat
syo¨tto¨verkon taajuuden moninkertoja. Harmonista sa¨ro¨a¨ verkossa aiheuttavat ylei-
sesti laitteet, joiden kuormitusvirta ei ole sinimuotoinen. [6]
Sa¨ro¨ytyneessa¨ verkossa ja¨nnitteen ja virran ka¨yra¨muodot va¨a¨ristyva¨t, jolloin virras-
sa esiintyy ja¨nnitteen perustaajuudesta poikkeavia komponentteja. Yliaallot ovat
yleensa¨ perustaajuuden moninkertoja, mutta myo¨s muita taajuuskomponentteja
esiintyy.
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Ja¨nnitteen ja virran yliaaltosisa¨llo¨n ma¨a¨rittelemiseen ka¨yteta¨a¨n monenlaisia ka¨sit-
teita¨. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ ka¨yteta¨a¨n sa¨ro¨kertoimena perusaallon tehollisarvon mukaan ma¨a¨-















Verkkokommutoivan dioditasasuuntaajan verkkovirran yliaaltotaajuudet ovat p-puls-
sisuuntaajan tapauksessa muotoa
n = pk ± 1 (k = 1, 2, . . .) (19)
Na¨hda¨a¨n, etta¨ kuusipulssisuuntaajan matalimmat yliaallot ovat viides ja seitsema¨s
yliaalto. Kolmivaiheiset taajuusmuuttajat eiva¨t tuota kolmatta yliaaltoa. Suuntaa-
jat na¨ytta¨va¨t verkosta katsottua yliaaltovirtala¨hteilta¨. Yliaaltovirrat I(n) aiheuttavat
yhdessa¨ verkon impedanssin ZN(n) kanssa verkkoon yliaaltoja¨nnitteita¨ U(n) yhta¨lo¨n
20 mukaisesti. [11]
U(n) = ZN(n)I(n) (20)
missa¨ U(n) on taajuuskomponenttia n vastaava yliaaltoja¨nnite
ZN(n) on taajuuskomponenttia n vastaava verkon impedanssi
I(n) on taajuuskomponenttia n vastaava yliaaltovirta
IEC:n standardeissa 61000-2-4 ja 61000-3-4 ma¨a¨ritella¨a¨n rajat yliaalloille teollisuu-
den syo¨tto¨verkoissa. Yhteensopivuusrajat, jotka standardissa ma¨a¨ritella¨a¨n pa¨teva¨t
pisteessa¨, johon kuorma on kytketty. Suurimmassa osassa tapauksista verkon para-
metrit voidaan ma¨a¨ritta¨a¨ suurja¨nnitemuuntajan toision puolelta. [7]
Teollisuusverkon ja¨nnitteen ha¨irio¨tasot jaetaan kolmeen pa¨a¨luokkaan:
Luokka 1 Ta¨ha¨n luokkaan kuuluvat suojatut syo¨tto¨verkot, johon liitetta¨va¨t lait-
teet vaativat paremman verkon kuin esimerkiksi julkisen syo¨tto¨verkon. Luo-
kan piiriin kuuluvat esimerkiksi laboratorioissa ka¨ytetta¨va¨t sa¨hko¨laitteet, tie-
tyt automaatio- ja suojalaitteet seka¨ tietokoneet.
Luokka 2 Ta¨ha¨n luokkaan kuuluu suurin osa teollisuuden verkoista. Yhteensopi-
vuusrajat ovat yleisesti identtiset julkisen syo¨tto¨verkon rajojen kanssa. Lait-
teita, jotka on suunniteltu ka¨ytetta¨va¨ksi julkisessa syo¨tto¨verkossa, voidaan
ka¨ytta¨a¨ ta¨ma¨n luokan teollisuusverkossa.
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Luokka 3 Ta¨ma¨ luokka on ka¨yto¨ssa¨ vain teollisuusverkkojen sisa¨isissa¨ osissa. Sen
yhteensopivuusrajat ovat hieman suuremmat kuin luokassa kaksi, ja sen ka¨yt-
to¨a¨ kannattaa harkita, jos:
– Suurin osa kuormista syo¨teta¨a¨n taajuusmuuttajilla
– Kuormana on hitsauslaitteita
– Suuria moottoreita ka¨ynnisteta¨a¨n usein
– Kuormat muuttuvat nopeasti
Taulukossa 1 annettu luokan kolme ja¨nnitteen vaihteluva¨li pa¨tee alle minuutin kes-
toisissa ha¨irio¨issa¨. Keston ylitta¨essa¨ minuutin on luokassa kolme voimassa samat ja¨n-
nitteen va¨ihteluva¨lit kuin luokassa kaksi. Taulukon arvoista na¨hda¨a¨n, etta¨ verkon
ja¨nnite saa vaihdella hyvinkin paljon ilman, etta¨ voidaan puhua ha¨irio¨sta¨ verkossa.
Taulukko 1: Yhteensopivuusrajat ja¨nnitteelle, sen epa¨symmetrialle seka¨ taajuudelle
[7]
Ha¨irio¨ Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
Ja¨nnitevaihtelu ∆U/Un ± 8 % ± 10 % +10 % − -15 %
Ja¨nnitteen epa¨symmetria Uneg/Upos 2 % 2 % 3 %
Syo¨tto¨taajuuden vaihtelu ± 1 Hz ± 1 Hz ± 1 Hz
Taulukossa 2 esitellyt yliaaltoja¨nnitteet ovat niita¨, joita kuusipulssiset diodisillat
synnytta¨va¨t. Varsinkin laitteet, joissa ei ka¨yteta¨ kuristimia, synnytta¨va¨t runsaasti
matalataajuisia yliaaltoja. Taulukossa 3 olevat yliaallot ovat kolmella jaollisia, ja
kuusipulssisillat eiva¨t synnyta¨ niita¨. Niiden pa¨a¨sto¨rajat ovat matalampia kuin mui-
den parittomien harmonisten. Kolmannen yliaallon rajat ovat hieman korkeammat,
silla¨ yksivaiheiset siltakytkenna¨t synnytta¨va¨t kolmatta yliaaltoa. Vaikka yksivaiheis-
ten laitteiden tehot ovat yleensa¨ pienia¨, yliaaltokompensoimattomat hakkuritehola¨h-
teet ovat yleinen sa¨ro¨la¨hde. Esimerkiksi toimistoverkoissa pienitehoisia laitteita on
usein paljon, jolloin niiden yhteisvaikutus sa¨ro¨ytta¨a¨ verkon ja¨nnitteen.
Tietyissa¨ tapauksissa syo¨tto¨verkon osa sisa¨lta¨a¨ vain suuria epa¨symmetrisia¨ kuormia.
Ta¨llo¨in voidaan hyva¨ksya¨ yliaallot, jotka ovat 1,2-kertaiset verrattuna taulukoissa 2
- 5 annettuihin arvoihin. Yhteensopivuusrajojen ta¨yttya¨ myo¨s, jos mittaus tehda¨a¨n
IPC:n (In-plant Point of Coupling) sijasta PCC:sta¨ (Public Point of Coupling).
Ja¨nnitteen kokonaissa¨ro¨kertoimelle annetut rajat on esitelty taulukossa 5.
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Taulukko 2: Yhteensopivuusrajat ja¨nnitteen parittomille harmonisille, jotka eiva¨t
ole kolmella jaollisia [7]
Ja¨rjestysluku Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
h Uh % Uh % Uh %
5 3 6 8
7 3 5 7
11 3 3,5 5
13 3 3 4,5
17 2 2 4
17 < h ≤ 49 2, 27 · (17/h)− 0, 27 2, 27 · (17/h)− 0, 27 4, 5 · (17/h)− 0, 5
Taulukko 3: Yhteensopivuusrajat ja¨nnitteen kolmella jaollisille parittomille harmo-
nisille [7]
Ja¨rjestysluku Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
h Uh % Uh % Uh %
3 3 5 6
9 1,5 1,5 2,5
15 0,3 0,4 2
21 0,2 0,3 1,75
21 < h ≤ 45 0,2 0,2 1
Taulukko 4: Yhteensopivuusrajat ja¨nnitteen parillisille harmonisille [7]
Ja¨rjestysluku Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
h Uh % Uh % Uh %
2 2 2 3
4 1 1 1,5
6 0,5 0,5 1
8 0,5 0,5 1
10 0,5 0,5 1
10 < h ≤ 50 0, 25 · (10/h) + 0, 25 0, 25 · (10/h) + 0, 25 1
Taulukko 5: Yhteensopivuusrajat ja¨nnitteen kokonaissa¨ro¨kertoimelle UTHD [7]
Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
Ja¨nnitteen kokonaissa¨ro¨kerroin UTHD 5 % 8 % 10 %
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Ja¨nnitteille annettujen rajojen lisa¨ksi myo¨s taajuusmuuttajan verkosta ottamille yli-
aaltovirroille on ma¨a¨ritelty eri asteisiin jaetut rajat. Ta¨ytta¨a¨kseen standardin IEC
61000-3-4 vaatimukset ta¨ytyy yhta¨lo¨ssa¨ (29) ma¨a¨ritellyn oikosulkusuhteen olla va¨-
hinta¨a¨n 33. [9]
Aste 1 Ta¨ha¨n asteeseen vaaditaan va¨hinta¨a¨n oikosulkusuhde Rsce ≥ 33. Asteen
virtarajat on esitelty taulukossa 6.
Aste 2 Ta¨ssa¨ asteessa virtarajat suurenevat oikosulkusuhteen kasvaessa. Virtarajat
on esitelty taulukossa 7.
Aste 3 Laite kuuluu asteeseen 3, kun laite ei ta¨yta¨ asteiden 1 tai 2 vaatimuksia,
tai laitteen syo¨tto¨virta ylitta¨a¨ 75A. Ta¨llo¨in verkkoon kytketta¨vista¨ laitteista
ja niiden tehoista sovitaan sa¨hko¨yhtio¨n kanssa.




















parilliset ≤8/n tai ≤0,6
Yhta¨lo¨sta¨ (20) na¨hda¨a¨n, kuinka yliaaltovirroista saa laskettua yliaaltoja¨nnitteet ver-
kon impedanssin avulla. Yhta¨lo¨sta¨ na¨hda¨a¨n, etta¨ verkon impedanssin pienentyessa¨
yliaaltovirtojen ja¨nnitetta¨ sa¨ro¨ytta¨va¨ vaikutus pienenee. Verkon oikosulkutehon kas-
vaminen merkitsee yleensa¨ verkon impedanssin pienenemista¨. Ta¨llo¨in kasvattamalla
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Taulukko 7: Asteen 2 yhteensopivuusrajat harmonisille yliaaltovirroille [9]
Minimi Sallittu virran Sallittu harmoninen
oikosulkukerroin sa¨ro¨kerroin virta, %f
Rsce ITHD %f I5 I7 I11 I13
66 16 14 11 10 8
120 18 16 12 11 8
175 25 20 14 12 8
250 35 30 18 13 8
350 48 40 25 15 10
450 58 50 35 20 15
600 70 60 40 25 18
verkon tehoa suhteessa ka¨ytetta¨va¨n laitteen tehoon, saadaan laitteen verkon ja¨n-
nitetta¨ sa¨ro¨ytta¨va¨a¨ vaikutusta pienennettya¨. Ta¨ma¨ na¨hda¨a¨n hyvin taulukosta 7.
Oikosulkusuhteen kasvaessa suuretkin yliaaltovirrat aiheuttavat niin pienet yliaal-
toja¨nnitteet verkkoon, ettei niista¨ ole haittaa. Ta¨ha¨n perustuvat oikosulkusuhteen
mukaan suurenevat yliaaltovirtojen pa¨a¨sto¨rajat.
3.3 Verkon ja¨nnitteiden epa¨symmetrisyys
Ja¨nnitteiden epa¨symmetria on tila, jossa kolmen vaiheja¨nnitteen amplitudit eroavat
toisistaan, tai vaiheiden va¨lilla¨ oleva vaihesiirto poikkeaa normaalista 120 asteesta.
Myo¨s molemmat ehdot voivat toteutua yhdessa¨. Hallitseva syy verkon epa¨symmet-
risyyteen on tasapainottamaton yksivaiheinen kuormitus. Pienja¨nniteverkoissa yk-
sivaiheisia kuormia kytketa¨a¨n yhden verkon vaiheen ja nollajohtimen va¨lille, vaik-
ka syo¨tto¨ olisikin kolmivaiheinen. Kahden vaiheen va¨lille kytketta¨va¨n yksivaihei-
sen kuorman aiheuttama verkon epa¨symmetria on ka¨yta¨nno¨ssa¨ suoraan yhteydessa¨
kuorman ja verkon oikosulkusuhteeseen.
Epa¨symmetrisyyden suuruus ma¨a¨riteta¨a¨n ka¨ytta¨ma¨lla¨ symmetrisien komponenttien
metodia. Siina¨ lasketaan suhde negatiivisille ja positiivisille sekvenssivirroille. Posi-
tiiviset sekvenssivirrat ja -ja¨nnitteet ovat verkon symmetrisia¨ virtoja ja ja¨nnitteita¨.
Symmetrisessa¨ verkossa kaikki virrrat ja ja¨nnitteet ovat positiivisen sekvenssin suu-
reita. [6]
Kun kolme vaihekuormaa kytketa¨a¨n kolmivaiheverkon vaiheiden va¨lille, voidaan ne-
gatiivisen sekvenssin virtakomponentti laskea yhta¨lo¨n (21) mukaisesti. Yhta¨lo¨n vai-
hekulmat on ma¨a¨ritelty siten, etta¨ kuormittamattoman tapauksen A-vaiheen ja¨n-








) + |Ibc|∠(ϕbc − pi
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missa¨ Ineg on negatiivisen sekvenssin virta
Iab on vaiheiden a ja b va¨lille kytketyn kuorman virta
Ibc on vaiheiden b ja c va¨lille kytketyn kuorman virta
Ica on vaiheiden c ja a va¨lille kytketyn kuorman virta
ϕab on vaiheiden a ja b va¨lille kytketyn kuorman virran vaihekulma
ϕbc on vaiheiden b ja c va¨lille kytketyn kuorman virran vaihekulma
ϕca on vaiheiden c ja a va¨lille kytketyn kuorman virran vaihekulma.
Negatiiviset sekvenssivirrat Ineg aiheuttavat verkkoon negatiivisen sekvenssin ja¨n-
nitteita¨ Uneg. Muodostuvien ja¨nnitteiden suuruus riippuu verkon negatiivisen se-
kvenssin impedanssista Zneg, jonka voi olettaa olevan samansuuruinen positiivisen
sekvenssin impedanssin eli verkon normaalin impedanssin kanssa. Negatiivisten se-
kvenssivirtojen ja -ja¨nnitteiden vektorien pyo¨rimissuunta on vastakkainen positiivi-
sen sekvenssin symmetrisen komponenttien vektoreiden kanssa. [8]








missa¨ Uneg on negatiivisen sekvenssin ja¨nnite
Upos on positiivisen sekvenssin ja¨nnite eli symmetrisen verkon ja¨nnite
Ineg on negatiivisen sekvenssin virta
Isc on kolmivaiheinen oikosulkuvirta pisteessa¨ IPC.
3.4 Verkon ominaisarvot
Verkon oikosulkutehon ja verkkoon kytketyn laitteen nimellistehon va¨linen oikosul-
kusuhde on ta¨rkea¨a¨ ma¨a¨ritta¨a¨, jos halutaan ja¨lkika¨teen tehda¨ mittauksia mahdolli-
simman samankaltaisessa verkossa. Sa¨hko¨verkosta puhuttaessa ka¨yteta¨a¨n usein ka¨-
sitetta¨ ja¨ykka¨ verkko. Ta¨lla¨ tarkoitetaan, etta¨ verkon oikosulkuteho on hyvin suuri
verrattuna sita¨ kuormittavaan tehoon. Ta¨llo¨in verkon impedanssit ovat hyvin pie-
nia¨, eiva¨tka¨ kuormittavat laitteet vaikuta merkitta¨va¨sti verkon ja¨nnitteen ka¨yra¨-
muotoon.
Verkon osaa syo¨tta¨va¨lle muuntajalle ma¨a¨riteta¨a¨n nimellisarvot, jotka kuvaavat muun-
tajan ta¨rkeimpia¨ ominaisuuksia. Muuntajan nimellisarvoja ovat ensio¨n ja toisin ni-
mellisja¨nnitteet U1N ja U2N , nimellisvirrat I1N ja I2N , nimellisteho SN seka¨ nimelli-
simpedanssit Z1N ja Z2N . Muuntajan nimellinen kuormitettavuus ilmoitetaan na¨en-
na¨istehona, koska muuntajan ka¨a¨mien ha¨vio¨t riippuvat niiden la¨pi kulkevasta vir-
rasta. Virran vaihekulmalla ei ole merkitysta¨ ka¨a¨mien ha¨vio¨ihin.
Muuntajan nimellisteho ma¨a¨riteta¨a¨n ensio¨n tai toision nimellisja¨nnitteiden ja -virtojen
avulla yhta¨lo¨n (23) mukaisesti.
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SN = U1NI1N = U2NI2N (23)















Muuntajan leimausarvoihin kuuluvat myo¨s oikosulkuimpedanssi Zk, oikosulkuresis-
tanssi Rk seka¨ oikosulkureaktanssi Xk. Na¨ma¨ arvot ilmoitetaan usein suhteellisarvoi-
na, jolloin niita¨ verrataan nimellisimpedanssiin ZN . Suhteellisarvoja merkita¨a¨n pie-
nella¨ kirjaimella, ja niiden lukuarvot voidaan ilmoittaa myo¨s prosentteina. Yhta¨lo¨is-
ta¨ (26), (27) ja (28) saadaan suhteellisarvoiset oikosulkuimpedanssi zk, -resistanssi



















Oikosulkusuhde Rsce saadaan yhta¨lo¨sta¨ (29). Yhta¨lo¨ssa¨ (30) ma¨a¨riteta¨a¨n syo¨tto¨-
verkon oikosulkuteho Ssc ja yhta¨lo¨ssa¨ (31) laitteen nimellinen na¨enna¨isteho Sequ.
Ka¨ytetty laitteen nimellistehon laskukaava pa¨tee kolmivaiheiselle laitteelle, jonka













4 Taajuusmuuttajan ha¨vio¨la¨hteiden analyysi
La¨mpenema¨testeilla¨ halutaan varmistaa, etta¨ suunniteltu laite toimii luotettavas-
ti kaikissa kuormitustilanteissa. Ta¨llo¨in myo¨s taajuusmuuttajan suunnittelussa on
ta¨ytynyt huomioida erilaisten verkko-olosuhteiden vaikutus komponenttien la¨mpe-
nemiin. Ta¨ssa¨ kappaleessa kuvaillaan komponenttikohtaisesti tehoha¨vio¨iden la¨hteet.
Na¨in pystyta¨a¨n paremmin ymma¨rta¨ma¨a¨n miten muuttuvat verkko-olosuhteet vai-
kuttavat testattavan laitteen la¨mpo¨tiloihin.
Aluksi ka¨sitella¨a¨n taajuusmuuttajan toimintaan vaikuttavien induktiivisten kompo-
nenttien toimintaa. Sen ja¨lkeen ka¨sitella¨a¨n kolme ta¨ma¨n tyo¨n mittauksissa tutkit-
tua komponenttia: tasasuuntaaja, tasaja¨nnitekondensaattorit seka¨ vaihtosuuntaaja.
Kaikista kolmesta esiteta¨a¨n yhta¨lo¨t tehoha¨vio¨ille, jolloin na¨hda¨a¨n mista¨ syo¨tto¨ver-
kon suureista eri komponenttien ha¨vio¨t ovat riippuvaisia.
4.1 Induktiiviset komponentit
Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ mittaukset on tehty laitteella, jonka tulopuolella ei ollut kuristinta.
Kuitenkin jokaisessa sa¨hko¨verkossa on induktanssia, ja pienitehoinen syo¨tto¨verkko
saattaa sisa¨lta¨a¨ hyvinkin suuren impedanssin. Kuristimien perusperiaatteet on siksi
esitelty myo¨s ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨.
Kuristimen ja muuntajan toiminta perustuu magneettikenttiin. Kuristin on tietyl-
la¨ tapaa samanlainen kuin muuntaja, siita¨ ainoastaan puuttuu toisio. Suurin ero
syntyy siina¨, miten magneettikentta¨a¨ pyrita¨a¨n ka¨ytta¨ma¨a¨n hyo¨dyksi. Muuntajassa
halutaan va¨ltta¨a¨ energian varastoitumista magneettikentta¨a¨n, ja kuristimessa mag-
neettikentta¨a¨n pyrita¨a¨n varastoimaan mahdollisimman suuri energia. Muuntajissa
ka¨yteta¨a¨nkin usein suuren permeabiliteetin omaavaa syda¨nta¨, jossa ei yleensa¨ ole il-
ma¨va¨leja¨. Kuristimessa taas on yksi tai useampia ilmava¨leja¨, joihin energiaa saadaan
varastoitua. Ilmasyda¨misessa¨ kuristimessa ei ka¨yteta¨ lainkaan rautasyda¨nta¨.
Tavallisin ka¨ytto¨tarkoitus tehoelektroniikassa ka¨ytetta¨va¨lle kuristimelle on tasasuun-
taajan virran suodatus. Ta¨ma¨n tyyppiset kuristimet ovat pientaajuisia ja usein ilma-
ja¨a¨hdytteisia¨. Ka¨a¨mitys niissa¨ on tehty kuparista tai alumiinista. Kuristin voidaan
asentaa tasasa¨hko¨puolen lisa¨ksi myo¨s syo¨tto¨verkon puolelle, jolloin kolmivaiheisella
syo¨to¨lla¨ ka¨yteta¨a¨n kolmivaiheista kuristinta. Kuristimen ha¨vio¨t riippuvat pa¨a¨asias-
sa virrasta. Vaihtosa¨hko¨puolelle kytketyn kuristimen la¨pi kulkevasta virrasta suuri
osa on yliaaltovirtaa, joka lisa¨a¨ kuristimen ha¨vio¨ita¨. [15]
4.2 Tasaja¨nnitekondensaattorit
Tasaja¨nnitekondensaattoreita ka¨yteta¨a¨n ja¨nniteva¨lipiirillisen taajuusmuuttajan va¨-
lipiirissa¨ pienenta¨ma¨a¨n ja¨nnitevaihtelua. Ja¨nnitteenvaihtelua aiheuttaa tasasuuntaa-










missa¨ C on kondensaattorin kapasitanssi
RESR on kondensaattorin sisa¨inen resistanssi
LC on kondensaattorin hajainduktanssi
iC on kondensaattorin virta.
Kondensaattorin virran merkitseva¨t taajuuskomponentit ovat yleensa¨ niin mata-
lataajuisia, ettei kondensaattorin hajainduktanssilla LC ole ka¨yta¨nno¨n merkitysta¨.
Etenkin elektrolyyttikondensaattoreilla kondensaattorin sisa¨inen resisitanssi RESR
on merkitta¨va¨ jo muutaman kilohertsin taajuudesta alkaen.
Kondensaattori mitoitetaan la¨mpenema¨mielessa¨ sita¨ kuormittavan virran mukaan.
Lisa¨ksi ta¨ytyy varmistaa riitta¨va¨ ja¨nnitekestoisuus, jotta va¨lteta¨a¨n kondensaattorin
va¨lito¨n rikkoutuminen. [15]







Kondensaattorin analyyttisten ha¨vio¨iden ma¨a¨ritta¨minen on hankalaa, koska ta¨llo¨in
ta¨ytyisi tuntea kondensaattorin la¨pi kulkevat virrat taajuuskomponenteittain. Myo¨s
kondensaattorin taajuusriippuvainen sarjavastus tulee tuntea, jotta yhta¨lo¨a¨ (33) voi-
daan ka¨ytta¨a¨ tehoha¨vio¨iden ma¨a¨ritta¨miseen. Kondensaattorin virta muodostuu ta-
sasuuntaajan syo¨tta¨ma¨n ja vaihtosuuntaajan kuormittavan virran erotuksena. Ta¨l-
lo¨in muutos kumman tahansa suuntaajan toimintapisteessa¨ muuttaa kondensaatto-
rin toimintapistetta¨.
4.3 Diodit
Diodi on puolijohdekykin, jolla on kaksi liita¨nta¨a¨, anodi ja katodi. Diodi johtaa sa¨h-
ko¨virtaa pa¨a¨sto¨suuntaan anodilta katodille, jolloin diodin yli ja¨a¨ pa¨a¨sto¨ja¨nnite, joka
on yhden voltin suuruusluokkaa. Kun diodin yli vaikuttaa estosuuntainen ja¨nnite,
sen la¨pi kulkee pieni vuotovirta, kunnes estoja¨nnite kasvaa la¨pilyo¨ntija¨nnitteen suu-
ruiseksi ja komponentti rikkoutuu.
Diodin kytkenta¨aika on hyvin lyhyt, ja sita¨ voidaan pita¨a¨ ideaalisena kytkimena¨.
Virtaa katkaistaessa diodi johtaa virtaa estosuuntaan toipumisajan trr. Ta¨ma¨ aika
vaaditaan, jotta diodin puolijohteen varauksenkuljettajat poistuvat tyhjennysalueel-
ta. Diodin takavirtaa esitella¨a¨n kuvassa 5. [13]
Diodin johtoha¨vio¨t muodostuvat pa¨a¨sto¨ja¨nnitteen ja virran aritmeettisen keskiarvon
Iavg tulona. Pa¨a¨sto¨ja¨nnite voidaan jakaa liitosja¨nnitteesta¨ Vj ja ohmisesta resistans-
sista Ron aiheutuviin komponentteihin.
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Kuva 5: Diodin takavirta [13]
Diodin tehoha¨vio¨ksi Pdis saadaan
Pdis = VjIavg +RonI
2
RMS. (34)






Diodin takavirta muodostuu ongelmaksi, kun diodilta vaaditaan nopeaa toimintaa.
Diodin takavirran yhta¨lo¨a¨ voidaan yksinkertaistaa olettamalla takavirran ka¨yra¨muo-





Takavirran merkitys diodin ha¨vio¨ihin on kuitenkin pienja¨nnitteisilla¨ ja verkkotaajui-
silla diodeilla pieni. Ka¨yta¨nno¨ssa¨ vasta yli 2000 voltin ja¨nnitteilla¨ takavirrasta alkaa
aiheutua merkitta¨via¨ tehoha¨vio¨ita¨. [15]
4.4 IGBT
Ideaalinen kytkin toimii siten, etta¨ se esta¨a¨ mielivaltaisen suuren ja¨nnitteen ilman,
etta¨ virtaa kulkee kytkimen la¨vitse. Johtaessaan kytkin toimii ideaalisena johteena,
eli sen yli ei muodostu ja¨nnitetta¨. Kytkemiset ja katkaisut tapahtuvat a¨a¨retto¨ma¨n
nopeasti, ja ohjaukseen tarvitaan ha¨via¨va¨n pieni teho.
Todellisuudessa mika¨a¨n na¨ista¨ ominaisuuksista ei toteudu, vaan komponentit kulut-
tavat tehoa toimiessaan. Kytkimen toimintaa ja ha¨vio¨ita¨ on esitelty kuvassa 6.
Kun puolijohdekytkin muuttaa tilaansa, kuluu energiaa, kuten kuvassa 6 on esitetty.
Tehoha¨vio¨ihin vaikuttaa na¨in suoraan ka¨ytetta¨va¨ kytkenta¨taajuus. [13]
Kytkimen kytkemis- ja katkaisuha¨vio¨ihin kuluvat energiat Wsw,on ja Wsw,off voidaan
kirjoittaa yhta¨lo¨iden (37) ja (38) mukaisesti.
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Kuva 6: Puolijohdekytkimen yleiset kytkenta¨ominaisuudet: (a) yksinkertaistettu pii-






VdIIGBT tsw,off , (38)
missa¨ Vd on tasaja¨nnite
IIGBT on IGBT:n virta
tsw,on on IGBT:n kytkenta¨aika
tsw,off on IGBT:n katkaisuaika.
Kytkenta¨- ja katkaisuha¨vio¨ihin kuluva teho Ps saadaan yhta¨lo¨sta¨ (39), kun kytken-
ta¨taajuus on fs.
Ps = fs(Wsw,on +Wsw,off ) = fs
1
2
VdIIGBT (tsw,on + tsw,off ) (39)
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Johtoha¨vio¨energia Won voidaan kirjoittaa yhta¨lo¨n (40) mukaisesti.
Won = VIGBT,onIIGBT ton, (40)
missa¨ VIGBT,on on IGBT:n yli oleva ja¨nnite sen johtaessa
ton on IGBT:n johtoaika.
Johtoajan ha¨vio¨tehoksi Pon saadaan




missa¨ Ts on yhden kytkenta¨jakson jaksonaika.
ton
Ts
on suhteellinen johtoaika kytkenta¨jakson aikana.
Pulssinleveysmoduloinnilla toteutettu vaihtosuuntaajan ohjaus muodostaa halutun
la¨hto¨ja¨nnitteen vaikuttamalla juuri IGBT:n suhteelliseen johtoaikaan kytkenta¨jak-
son aikana. Seuraavaksi esiteta¨a¨n yhta¨lo¨t, jossa muuttuva pulssisuhde on huomioitu.
Ta¨ma¨n tyo¨n vaihtosuuntaajan ha¨vio¨iden arvioimisessa ka¨yteta¨a¨n la¨hteissa¨ [17] ja [3]
ka¨ytettya¨ tapaa. Seuraavaksi esitella¨a¨n edellisissa¨ la¨hteissa¨ saavutettujen ha¨vio¨las-
kelmien ta¨rkeimma¨t tulokset.




[1 +masin(x+ ϕ)] , (42)
missa¨ ϕ on vaihekulma
ma on amplitudimodulaatiokerroin.
Johtoha¨vio¨t ma¨a¨riteta¨a¨n vaihtosuuntaajan yhdelle IGBT- komponentille yhta¨lo¨n











































missa¨ IIGBT,max on IGBT:n virran huippuarvo
Vdiodi,on on vaihtosuuntaajan diodin johtotilan ja¨nnite
VIGBT,on on IGBT:n johtotilan ja¨nnite
Ron on johtotilan resistanssi.
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Kytkenta¨ha¨vio¨t Psw,on ja katkaisuha¨vio¨t Psw,off ma¨a¨riteta¨a¨n yhdelle IGBT-kompo-



















missa¨ IIGBT,nim on IGBT:n virran nimellisarvo.
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5 La¨mpo¨tilamittauksen toteutus
La¨mpo¨tilan mittaamiseen on kehitetty lukuisia erilaisia tapoja, joista jokaisella on
omat erityispiirteensa¨ ja ka¨ytto¨kohteensa. Ka¨ytetta¨va¨ mittaustapa on usein kompro-
missi mittaustarkkuuden, kustannusten, mittarin kesta¨vyyden seka¨ ka¨ytetta¨vyyden
va¨lilla¨. Ta¨ma¨n diplomityo¨n mittaukset on tehty termoparimenetelma¨lla¨. Vertailun
vuoksi on aluksi ka¨sitelty muita yleisia¨ la¨mpo¨tilanmittaustapoja ja niiden eritysi-
piirteita¨.
5.1 Erilaisia la¨mpo¨tilanmittausmenetelmia¨
La¨mpo¨tilan mittaaminen on oleellinen osa mittaustekniikkaa, koska luonnonilmio¨t
riippuvat tavalla tai toisella la¨mpo¨tilasta. Kemian- ja prosessiteollisuudessa epa¨tark-
kuus la¨mpo¨tilanmittauksessa saattaa na¨kya¨ jopa taloudellisessa tuloksessa. Ta¨ssa¨
kappaleessa keskityta¨a¨n teollisuudessa yleisesti ka¨yto¨ssa¨ oleviin mittarityyppeihin.
Erilaiset la¨mpo¨mittarit voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti:
- Ainema¨a¨ra¨n tilavuuden, pituuden tai paineen muutoksiin perustuvat mekaa-
niset neste-, kaasu-, ho¨yrynpaine- ja bimetallila¨mpo¨mittarit
- Sa¨hko¨isen suureen muuttumiseen perustuvat sa¨hko¨iset metallivastusmittarit,
termistorit ja termoelementit
- Sa¨teilyn mittaamiseen perustuvat optiset pyrometrit
- Puolijohdeteknologiaan perustuvat, esimerkiksi IC-la¨mpo¨mittarit
5.1.1 Nestepatsasla¨mpo¨mittarit
Nestepatsasla¨mpo¨mittari on vanhin, ja edelleen ka¨ytetyin la¨mpo¨mittarityyppi. Mit-
tarin ta¨ytto¨nesteen la¨mpo¨tilakerroin on huomattavasti lasikuoren la¨mpo¨tilakerrointa
suurempi, jolloin nesteen pinta mittarissa nousee ja laskee la¨mpo¨tilan muuttuessa.
Useimmiten nestepatsasla¨mpo¨mittarit kalibroidaan kokonaan upotettuina mitatta-
vaan aineeseen, jolloin mittarin ka¨ytto¨ osittain upotettuna aiheuttaa virhetta¨ mit-
taustulokseen. Nestela¨mpo¨mittarin tarkkuus ja vasteaika vaihtelevat huomattavasti
mittarin rakenteesta ja mittausolosuhteista riippuen. Kokonaan upotettavilla mit-
tareilla epa¨tarkkuus on parhaimmillaan 0,02 ◦C. Lasisen elohopeamittarin vasteaika
virtaavassa vedessa¨ on parhaimmillaan 0,1 sekuntia. [10]
5.1.2 Bimetallila¨mpo¨mittarit
Bimetallila¨mpo¨mittareissa kaksi ohutta metalliliuskaa on valssattu yhteen ja tai-
vutettu spiraaliksi tai kierteeksi. Liuskojen materiaaleilla on erilaiset la¨mpo¨tilaker-
toimet. La¨mpo¨tilan muuttuessa suuremman la¨mpo¨tilakertoimen omaava liuska pyr-
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kii laajenemaan tai supistumaan toista liuskaa enemma¨n, mista¨ seuraa liuskapa-
rin kiertyminen. Na¨ita¨ mittareita ka¨yteta¨a¨n edullisina mittareina sovelluksissa, jois-
sa ei aseteta suuria tarkkuusvaatimuksia. Parhaimmillaan bimetallila¨mpo¨mittareilla
pa¨a¨sta¨a¨n noin ±1 ◦C epa¨tarkkuuteen huonela¨mpo¨tilassa. Bimetallila¨mpo¨mittarin
vasteaika on yleensa¨ nestepatsasla¨mpo¨mittaria pidempi. [10]
5.1.3 Metallivastusla¨mpo¨mittarit
Metallivastusla¨mpo¨mittarin toiminta perustuu H. Davyn vuonna 1821 havaitsemaan
ilmio¨o¨n. Ha¨n havaitsi, etta¨ metallivastuksen resistanssi R(T ) on riippuvainen la¨m-
po¨tilasta T . Ka¨yta¨nno¨n mittauksissa riippuvuus voidaan kirjoittaa muodossa
R(T ) = R0(1 + αT ), (47)
missa¨ α on resistanssin la¨mpo¨tilakerroin.
Kansainva¨lisessa¨ standardissa IEC 60751 on ma¨a¨ritelty metallivastusantureiden re-
sistanssin ja la¨mpo¨tilan va¨linen riippuvuus. Anturin la¨mpo¨tila saadaan selville mit-
taamalla sen resistanssi ja katsomalla taulukosta ta¨ta¨ arvoa vastaava la¨mpo¨tila.
Yleinen tapa tarkkaan resistanssimittaukseen on nelipistemittaus, jossa anturiin syo¨-
teta¨a¨n vakiovirta, ja ja¨nnite sen yli mitataan suuri-impedanssisella ja¨nnitemittarilla.
Anturin la¨pi kulkeva virta aiheuttaa anturin la¨mpenemista¨ ja siten mittausvirheen.
La¨mpenemisvirhe on mittausvirran anturin resistanssin lisa¨ksi riippuvainen myo¨s
materiaaleista ja mahdollisista ja¨a¨hdytta¨vista¨ virtauksista. [10]
5.1.4 Termistorit
Termistorit ovat puolijohteista valmistettuja la¨mpo¨tila-antureita, joiden toiminta pe-
rustuu metallivastusla¨mpo¨mittareiden tapaan resistanssin la¨mpo¨tilariippuvuuteen.
Termistorien la¨mpo¨tilakerroin on metallivastusten la¨mpo¨tilakertoimiin verrattuna
noin kymmenkertainen, mutta eritta¨in epa¨lineaarinen. Yleisimpia¨ ovat termistorit,
joiden la¨mpo¨tilakerroin on negatiivinen eli niiden resistanssi pienenee la¨mpo¨tilan kas-
vaessa. Na¨ita¨ termistoreita kutsutaan NTC-termistoreiksi (Negative Thermal Coef-
ficient). NTC-termistorien lisa¨ksi markkinoilla on PTC-termistoreita (Positive Ther-
mal Coefficient), joiden la¨mpo¨tilakerroin on tietylla¨ la¨mpo¨tila-alueella positiivinen.
[10]








missa¨ R0 on resistanssin arvo referenssila¨mpo¨tilassa T0 (Kelvineissa¨)
RT on resistanssin arvo la¨mpo¨tilassa T
β on kerroin, joka riippuu termistorin valmistusprosessista ja rakenteesta
β on yleensa¨ suuruusluokkaa 3500 K.
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Termistorit ovat epa¨homogeenisia ja niiden stabiilius on usein huono. Ta¨sta¨ syys-
ta¨ hyva¨a¨n tarkkuuteen pa¨a¨seminen edellytta¨a¨ termistorin kalibrointia usein, kun
systeemissa¨ oleva anturi vaihdetaan uuteen. Termistorin nimellisresistanssi on suuri
verrattuna metallivastusla¨mpo¨mittariin, joten mittausjohtimien resistanssin aiheut-
tama virhe pienenee huomattavasti.
5.1.5 Optiset mittarit
La¨mpo¨energia voi siirtya¨ paikasta toiseen johtumisen ja kulkeutumisen lisa¨ksi myo¨s
sa¨hko¨magneettisena sa¨teilyna¨. Sa¨hko¨magneettisen sa¨teilyn kohdatessa aineen osa sa¨-
teilyenergiasta absorboituu, osa heijastuu ja osa la¨pa¨isee aineen. Aineen absorbtio-
suhteen α, heijastumissuhteen σ ja la¨pa¨isysuhteen τ va¨lilla¨ vallitsee seuraava yhteys
α + σ + τ = 1 (49)
Mustalla kappaleella tarkoitetaan ideaalista kappaletta, joka absorboi kaikein siihen
osuvan sa¨teilyn sen taajuudesta ja tulosuunnasta riippumatta. Mustan kappaleen
absorptiosuhde α = 1. Kappaleen absorptiosuhteella¨ eli emissiviteetilla¨ tarkoitetaan
kappaleen kykya¨ emittoida sa¨teilya¨. Sa¨teilyn teho/pinta-ala on la¨mpo¨tilan funktio,









missa¨ h on Planckin vakio (= 6, 6256 · 10−34Js)
c on valon nopeus tyhjio¨ssa¨ (= 3, 00 · 108m/s)
k on Boltzmannin vakio (= 1, 3805 · 10−23J/K)
T on la¨mpo¨tila kelvineina¨.
Kappaleen la¨hetta¨ma¨ kokonaissa¨teilyteho F pinta-alayksikko¨a¨ kohden saadaan Stefan-
Boltzmannin laista
F = σT 4, (51)
missa¨  on kappaleen keskima¨a¨ra¨inen emissiviteetti
σ Stefan-Boltzmannin vakio (= 5, 6686 · 10−12Wcm−2K−4)
T sa¨teilypinnan absoluuttinen la¨mpo¨tila.
Yhta¨lo¨n (51) mukaisesti kappaleen la¨hetta¨ma¨ la¨mpo¨sa¨teilyn ma¨a¨ra¨ riippuu kohteen
la¨mpo¨tilan lisa¨ksi myo¨s kappaleen emissiviteetista¨. Ainoastaan ideaalisen mustan
kappaleen emissiviteetti on yksi. Jotta optista mittaria eli pyrometria voidaan ka¨yt-
ta¨a¨ la¨mpo¨tilanmittaukseen tulee mitattavan kappaleen emissiviteetti tuntea. [10]
Pyrometri on kehitetty alunperin korkeiden la¨mpo¨tilojen mittaamiseen, joihin muut
la¨mpo¨tilan mittausmenetelma¨t eiva¨t soveltuneet. Osittaissa¨teilypyrometrissa¨ mitat-
tavasta kohteesta tulevaa sa¨teilya¨ verrataan tunnetun vertailusa¨teilija¨n la¨hetta¨ma¨a¨n
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sa¨teilyyn. Kokonaissa¨teilypyrometrissa¨ kappaleen la¨mpo¨tila ma¨a¨riteta¨a¨n mittaamal-
la kappaleen la¨hetta¨ma¨ kokonaissa¨teilyteho pinta-alayksikko¨a¨ kohden. Optinen py-
rometri mittaa yhdella¨ aallonpituudella joka on tyypillisesti 650 tai 900 nanometria¨.
5.1.6 Puolijohdela¨mpo¨mittarit
Metallivastusantureiden, termistorien ja termoelementtien la¨hto¨suureet muuttuvat
suhteellisen va¨ha¨n la¨mpo¨tilan muuttuessa. Ta¨ma¨n vuoksi na¨iden anturien ka¨ytto¨
edellytta¨a¨ tavallisesti vahvistimen ka¨ytto¨a¨ riitta¨va¨n erotuskyvyn saavuttamiseksi.
Mikroelektroniikan kehittymien on mahdollistanut la¨mpo¨tila-anturien ja signaalin-
ka¨sittelyelektroniikan valmistamisen samaan IC-piiriin. [10]
5.2 Termopari la¨mpo¨tilanmittausmenetelma¨na¨
Kappaleessa 5.1 on esitelty erilaisia la¨mpo¨tilanmittausmenetelmia¨. Jokaisella on
omat etunsa. Esimerkiksi pyrometri sopii hyvin tilanteeseen, jossa ta¨ytyy vertail-
la erilaisten kappaleiden la¨mpo¨tiloja keskena¨a¨n, ottamatta kantaa niiden absoluut-
tisiin lukuarvoihin. On kuitenkin huomattu, etta¨ tarvittaessa ahtaisiin olosuhteisiin
soveltuvaa la¨mpo¨tilanmittausta, on termopari houkutteleva vaihtoehto. Termopari
ei ole tarkin la¨mpo¨tilanmittaustapa, mutta tarjoaa hyva¨n ka¨ytetta¨vyyden monen-
laisiin olosuhteisiin.
Termoparin ka¨sittely on erotettu ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ omaksi kokonaisuudekseen, ja sen ka¨-
sittely on laajempi kuin muiden tyo¨ssa¨ esiteltyjen la¨mpo¨tilanmittaustapojen. Ter-
mopareja ka¨yteta¨a¨n tyo¨n la¨mpo¨tilamittauksissa pa¨a¨asiallisena la¨mpo¨tilanmittaus-
keinona. Vertailtaessa muihin la¨mpo¨tilanmittaustapoihin termoparin etuja ovat hy-
va¨ ka¨ytetta¨vyys ja pieni anturin koko. Haittapuolena voidaan pita¨a¨ keskinkertaista
tarkkuutta seka¨ termoparin toiminnan heikkenemista¨ ika¨a¨ntyessa¨a¨n.
5.2.1 Termoparimittauksen toimintaperiaate
Termoparin toiminta perustuu T. Seebeckin vuonna 1821 havaitsemaan ilmio¨o¨n,
jossa kahdesta eri materiaalista valmistetuista johteista muodostetussa silmukassa
kulkee virta kuvan 7 mukaisesti, kun silmukan pa¨a¨t ovat eri la¨mpo¨tiloissa. Jos sil-
mukka avataan keskikohdastaan, syntyy pa¨iden va¨lille Seebeckin ja¨nnite eAB, joka
on riippuvainen metalliliitosten la¨mpo¨tilaerosta ja ka¨ytetyista¨ kahdesta metallista.
Kuvasta 7 na¨hda¨a¨n, etta¨ termoparipiiriin muodostuu aina va¨hinta¨a¨n kolme metalli-
liitosta. [10]
Pienilla¨ la¨mpo¨tilan muutoksilla Seebeckin ja¨nnite on lineaarisesti riippuvainen la¨m-
po¨tilasta yhta¨lo¨n (52) mukaisesti.
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Kuva 7: Seebeckin virran ja ja¨nnitteen muodostuminen
eab = α · T, (52)
jossa α on termoparin herkkyys. Todellisuudessa α ei ole vakio, vaan vaihtelee la¨m-
po¨tilan mukaan termoparityypista¨ riippuen.
Absoluuttisen la¨mpo¨tilan ma¨a¨ritta¨miseksi termoparipiiria¨ tulee muokata siten, et-
ta¨ vain yksi piirin ja¨nnitetta¨ aiheuttavista liitosla¨mpo¨tiloista on tuntematon. Ole-
tetaan, etta¨ ka¨yteta¨a¨n la¨mpo¨tilanmittaukseen tyypin T, kupari-konstantaani, ter-
moparia. Oletuksella, etta¨ mittalaitteen terminaalit ovat myo¨s kupariset, voidaan
kuvan 8 kytkenta¨ toteuttaa siten, etta¨ molemmat terminaaleihin kytketta¨va¨t ter-
moparilangat ovat kuparisia. Ta¨llo¨in terminaaleissa ei muodostu termoja¨nnitetta¨,
ja ainoat termoja¨nnitteen muodostavat liitokset piirissa¨ ovat J1 ja J2. [1]
Kuva 8: Ulkoinen referenssila¨mpo¨tila
Jos referenssiliitoksen J2 la¨mpo¨tila asetetaan tunnettuun la¨mpo¨tilaan, na¨kyy ja¨nni-
temittarin terminaaleissa suoraan referenssiliitoksen ja mittausliitoksen la¨mpo¨tilae-
ron aiheuttama ja¨nnite. Kuvan 8 tapauksen 0 ◦C referenssiliitos voidaan toteuttaa
ja¨a¨vesihauteella, joka jatkuvan faasimuutoksen ansiosta pysyy tasan 0 ◦C la¨mpo¨ti-
lassa.
Nyt piirissa¨ on vain yksi tuntematon la¨mpo¨tila, tJ1 .
V = (V1 − V2) ∼= α(tJ1 − tJ2) (53)
tJ1(K) = TJ1(
◦C) + 273, 15 (54)
V = V1 − V2 = α[(TJ1 + 273, 15)− (TJ2 + 273, 15)]
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= α(TJ1 − TJ2) = (TJ1 − 0)
= αTJ1 (55)
Ja¨nnitemittarin lukema vastaa nyt mitattavan la¨mpo¨tilan ja 0 ◦C la¨mpo¨tilaeroa. Yh-
ta¨lo¨sta¨ (55) na¨hda¨a¨n, etta¨ termopareilla mittaaminen ei ole sidottu Celsius-asteikkoon,
vaan yhta¨lo¨t voidaan kirjoittaa myo¨s absoluuttiselle la¨mpo¨tila-asteikolle.
Kaikissa termoparityypeissa¨ toinen metalli ei ole kupari (kuva 9). Ta¨llo¨in mittaus
toimii edelleen, koska ja¨nnitemittarin terminaaleissa J3 ja J4 olevien liitosten ter-
moja¨nnitteiden napaisuus on vastakkainen. Ta¨llo¨in terminaalien termoja¨nnitteiden
summa on nolla, kunhan molemmat terminaalit ovat samassa la¨mpo¨tilassa. Ka¨y-
ta¨nno¨ssa¨ ta¨ma¨ on parasta varmistaa tuomalla metalliliitokset erilliseen isotermiseen
lohkoon. Kuvan 9 tapauksessa ka¨yteta¨a¨n yleista¨ J-tyypin, rauta-konstantaani, ter-
moparia. Lisa¨ksi on ka¨ytetty ylima¨a¨ra¨isia¨ kuparijohtimia ja¨nnitemittarin terminaa-
lien seka¨ termoparin kiinnityskohdan va¨lilla¨. Piirissa¨ on edelleen sa¨ilytetty erillinen
referenssiliitos Jref .
Kuva 9: Isoterminen lohko kupari-rauta- liitoksissa
Kuvan 9 tapauksessa piirissa¨ on kaksi erillista¨ isotermista¨ lohkoa. Ka¨yta¨no¨ssa¨ halu-
taan pa¨a¨sta¨ eroon ylima¨a¨ra¨isesta¨ rautajohtimesta liitosten J4 ja Jref va¨lilla¨. Yhdista¨-
ma¨lla¨ erilliset isotermiset lohkot saadaan liitokset J3, J4 ja Jref samaan la¨mpo¨tilaan.
Termoparien peruslaeista Law of Intermediate Metals tarjoaa ratkaisun ylima¨a¨ra¨i-
sen rautajohtimen ongelmaan. Kuvasta 10 na¨hda¨a¨n, kuinka molemmista pa¨ista¨a¨n
samaan isotermiseen lohkoon liittyva¨ johdin voidaan poistaa. [2]
Kuva 10: Law of Intermediate Metals
Lopullinen mittauskytkenta¨ on esitelty kuvassa 11. Mittaamalla referenssiliitoksena
toimivan isotermisen lohkon la¨mpo¨tila TREF , voidaan ma¨a¨ritta¨a¨ mitattavan liitoksen
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J1 la¨mpo¨tila. Ka¨yta¨nno¨n mittalaitteissa on erilaisia tapoja toteuttaa ohjelmallinen
kompensointi, joka ottaa huomioon referenssiliitoksen vaikutuksen ja termoparin
herkkyyden epa¨lineaarisuuden. Kappaleessa 5.2.3 on ka¨sitelty yksi tapa muuntaa
saatu ja¨nnite la¨mpo¨tilaksi.
Kuva 11: Mittalaitteen kytkenta¨ ka¨yta¨nno¨n mittauspiirissa¨
5.2.2 Erilaisia termoparityyppeja¨
Erilaisia metalleja yhdista¨ma¨lla¨ saadaan muodostettua laaja joukko termopareja.
Mittauskohteilla on erilaisia vaatimuksia, joten tietyt termoparityypit on kehitetty
esimerkiksi korkeiden la¨mpo¨tilojen mittaamiseen. Kappaleessa esitella¨a¨n yleisesti
ka¨yto¨ssa¨ olevia termoparityyppeja¨ ja niiden ominaisuuksia.
Taulukossa 8 esitellyista¨ termoparityypeista¨ B-, R- ja S- tyypit ovat jalometalliter-
mopareja, ja niiden ominaisuudet muistuttavat toisiaan. Platinasta tehdyt termo-
parit ovat tarkkuudeltaan hyvin vakaita. Taulukon 8 viimeisessa¨ sarakkeessa on an-
nettu NIST:n (National Institute of Standards and Technology) ma¨a¨rittelema¨t rajat
termoparien mittausalueille. [1]
B-tyypin termoparin erikoisuus on sen termoja¨nnitteen ka¨yra¨muoto, jolloin va¨lilla¨
0-42 ◦C termoja¨nnite on sama kahdessa pisteessa¨ kuvan 12 mukaisesti. Ta¨ta¨ omi-
naisuutta voidaan ka¨ytta¨a¨ etuna mitattaessa korkeita la¨mpo¨tiloja, silla¨ referenssilii-
toksen la¨mpo¨tilanmuutokset aiheuttavat la¨hes merkityksetto¨ma¨n pienen ja¨nnitteen-
vaihtelun va¨lilla¨ 0-40 ◦C.
Epa¨jalojen metallien muodostamien termoparien kemiallista rakennetta ei ole ma¨a¨-
ritelty tarkasti. Eri tyyppisille termopareille on vain ma¨a¨ritelty taulukon 9 mukaiset
rajat, joiden mukaisesti valmistetun termoparin tulee ka¨ytta¨ytya¨. Valmistajat myy-
va¨t termopareja standari- seka¨ erikoislaatuisina.
E-tyypin termopari soveltuu ka¨ytetta¨va¨ksi matalissa la¨mpo¨tiloissa sen korkean herk-
kyyskertoimen ansiosta. Ta¨ma¨ tyyppi soveltuu hyvin pienien la¨mpo¨tilamuutosten
havaitsemiseen.
J-tyypin termoparin haittana on toisena termoparimetallina olevan raudan epa¨puh-
taudet. Rautaa valmistetaan harvoin ta¨ysin puhtaana, jolloin myo¨s J-tyypin ter-
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Taulukko 8: Erilaisia termoparityyppeja¨ ja niiden ominaisuuksia [1]
Metallit Seebeck- kerroin NIST rajat
Tyyppi + - S(µV/◦C) T (◦C) (◦C)
B Platina - Platina - 5,96 600 0 - 1820
30 % Rhodium 6 % Rhodium
E Nikkeli - Konstantaani 58,67 0 -270 - 1000
10 % Kromi
J Rauta Konstantaani 50,38 0 -210 - 1200
K Nikkeli - Nikkeli 39,45 0 -270 - 1372
10 % Kromi
N Nikrosil Nisil 25,93 0 -270 - 1300
R Platina - Platina 11,36 600 -50 - 1768
13 % Rhodium
S Platina - Platina 10,21 600 -50 - 1768
10 % Rhodium
T Kupari Konstantaani 38,75 0 -270 - 400
Kuva 12: B- tyypin termoparin kaksoisarvoalue
moparin ominaisuudet eiva¨t sa¨ily yhdenmukaisina. J-tyypin termoparin etuja ovat
korkea herkkyyskerroin seka¨ edullinen hinta.
K-tyypin termopari on suosittu sen laajan la¨mpo¨tila-alueen ansiosta. Sen rakenne on
myo¨s hyvin hapettumista kesta¨va¨ ja soveltuukin ka¨ytetta¨va¨ksi kosteissa olosuhteissa.
K-tyypin herkkyyskerroin on pienempi kuin J-tyypin. [2]
5.2.3 Ja¨nnitemittauksen muunnos la¨mpo¨tilaksi
Termoparin tuottama termoja¨nnite ta¨ytyy mittalaitteessa tulkita la¨mpo¨tilaeroksi
referenssipisteen ja mittauspisteen va¨lilla¨. Termoparien herkkyydet poikkeavat kui-
tenkin toisistaan, ja samankin termoparin herkkyys vaihtelee riippuen mitattavas-
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Taulukko 9: Standardinmukaiset termoparien tarkkuudet [1]
Termoparilangan virhe (◦C)
Tyyppi La¨mpo¨tila-alue Standardilaatu Erikoislaatu
B 870 - 1700 ◦C ±0, 5% ±0, 25%
E 0 - 900 ◦C ±1, 7 tai ±0, 5% ±1, 0 tai ±0, 4%
J 0 - 750 ◦C ±2, 2 tai ±0, 75% ±1, 1 tai ±0, 4%
K 0 - 1250 ◦C ±2, 2 tai ±0, 75% ±1, 1 tai ±0, 4%
N 0 - 1250 ◦C ±2, 2 tai ±0, 75% ±1, 1 tai ±0, 4%
R 0 - 1450 ◦C ±1, 5 tai ±0, 25% ±0, 6 tai ±0, 1%
S 0 - 1450 ◦C ±1, 5 tai ±0, 25% ±0, 6 tai ±0, 1%
T 0 - 350 ◦C ±1, 0 tai ±0, 75% ±0, 5 tai ±0, 4%
ta la¨mpo¨tilasta. Jotta mittalaitteella voitaisiin mitata riitta¨va¨n tarkasti suurella
la¨mpo¨tila-alueella, ta¨ytyy herkkyyksien riippuvuudet mallintaa ja huomioida mit-
talaitteen sisa¨isessa¨ laskennassa.
Kuvassa 13 na¨yteta¨a¨n eri termoparityyppien muodostama termoja¨nnite la¨mpo¨tilan
funktiona. Mita¨ suurempi mitattava ja¨nnite on, sita¨ huonommalla mittalaitteella
pystyta¨a¨n suorittamaan mittauksia. Matalan termoja¨nnitteen termoparit ovatkin
suunnattu hyvin korkeiden la¨mpo¨tilojen mittaamiseen.
Kuvasta 14 na¨hda¨a¨n, kuinka vahvasti epa¨lineaarinen termoparin herkkyyden la¨mpo¨-
tilaka¨ytta¨ytyminen on. Ka¨yta¨nno¨n mittalaitteiden toiminnan kannalta onkin va¨ltta¨-
ma¨to¨nta¨ ka¨ytta¨a¨ ennalta ma¨a¨ra¨ttyja¨ taulukoita, joista tietyn la¨mpo¨tilan herkkyys-
lukema luetaan. [1]
Kuva 13: Erilaisten termoparien termoja¨nnite la¨mpo¨tilan funktiona
Jos laskennassa ka¨ytetta¨isiin vain yhta¨ herkkyytta¨ termoparityyppia¨ kohden, ra-
joittuisi mittausja¨rjestelma¨n tarkkuus vain sille alueelle, jolla kyseinen herkkyys on
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Kuva 14: Eri termoparien herkkyys ja termoja¨nnite la¨mpo¨tilan funktiona
voimassa. Eri termoparityyppien herkkyydet on ma¨a¨ritelty ja luetteloitu NIST:n
(National Institute of Standards and Technology) taulukoissa [16]. Na¨iden taulu-
koiden tallentaminen sellaisenaan mittalaitteen muistiin ei ole kannattavaa, vaan
pistejoukkoa kannattaa ennemmin kuvata funktiolla.
Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ ka¨ytetyssa¨ mittalaitteessa termoparin la¨mpo¨tila-alue jaetaan kahdek-
saan osaan, joista jokaiselle sovitetaan oma alemman asteen polynomi sen sijaan,
etta¨ koko pistejoukkoon yritetta¨isiin sovittaan yksi korkeamman asteen polynomi.
Ka¨ytta¨ma¨lla¨ alemman asteen polynomeja nopeutetaan laitten sisa¨ista¨ laskentaa.
5.3 La¨mpenema¨ ja sen laskeminen
Komponentissa syntyva¨t tehoha¨vio¨t nostavat sen la¨mpo¨tilaa ympa¨risto¨o¨n verrattu-
na. La¨mpenema¨testeissa¨ laitteeseen saadaan muodostettua sa¨hko¨isesti stabiili tila,
jonka ja¨lkeen komponentit la¨mpeneva¨t oman aikavakionsa mukaisesti johonkin lop-
pula¨mpo¨tilaan. Vaikka komponentti olisi saavuttanut loppula¨mpenema¨a¨nsa¨ saattaa
sen la¨mpo¨tila edelleen muuttua sita¨ ja¨a¨hdytta¨va¨n ilmanla¨mpo¨tilan muuttuessa. Na¨in
tapahtuu ja¨a¨hdytyspiirissa¨, jossa komponentit ja¨a¨htyva¨t ja¨a¨hdytyskierron aikaisem-
pien komponenttien la¨mmitta¨ma¨lla¨ ilmalla.
Ka¨yta¨nno¨n tapauksessa olisi hyo¨dyllista¨ tieta¨a¨ pelka¨n aikavakion perusteella, miten
pitka¨a¨n komponenttia tulee kuormittaa, jotta saavutetaan pysyva¨n tilan loppula¨m-
penema¨.
Jos komponentin la¨mpo¨tila on Θ ja ja¨a¨hdytta¨va¨n va¨liaineen la¨mpo¨tila Θa, ma¨a¨ri-
tella¨a¨n niiden va¨linen la¨mpo¨tilaero eli la¨mpenema¨ θ yhta¨lo¨n (56) mukaisesti.
θ = Θ−Θa (56)
Oletetaan ideaalinen tapaus, eli homogeeninen kappale, vakioha¨vio¨teho Pd ja vakio-
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la¨mpo¨tila kappaleen sisa¨lla¨. Pienen aikava¨lin energiatase Pddt on ta¨llo¨in
syntyva¨ la¨mpo¨ = varastoitunut la¨mpo¨ + poistuva la¨mpo¨
yhta¨lo¨n (57) mukaisesti. [12]




missa¨ dt on differentiaalinen aikava¨li,
Cth on kappaleen la¨mpo¨kapasiteetti,
Rth on la¨mpo¨resistanssi kappaleesta ja¨a¨hdytta¨va¨a¨n va¨liaineeseen,
dθ on la¨mpenema¨n differentiaalinen muutos.








Jos la¨mpenema¨n alkutila on θ0 ja kappaleesta syntyy vakioha¨vio¨teho Pd hetkesta¨
t = 0 alkaen, saadaan ratkaisuksi
θ = θ0 + (θ∞ − θ0)(1− e−t/τ ). (59)
Yhta¨lo¨n (59) la¨mpenema¨ la¨hestyy pysyva¨n tilan (t = ∞) la¨mpenema¨a¨ θ∞ ekspo-
nentiaalisesti aikavakiolla τ .
θ∞ = RthPd (60)
τ = RthCth (61)
Ja¨a¨htymiseen pa¨tee, alkuehdoilla ajanhetki t = 0, alkula¨mpo¨tila θ0 ja ha¨vio¨teho
Pd = 0, yhta¨lo¨ (62).
θ = θ0e
−t/τ (62)
Testaustilanteessa saavutettavat loppula¨mpo¨tilat eiva¨t kuitenkaan aina vastaa to-
dellista loppula¨mpenema¨a¨. Seuraavaksi esiteta¨a¨n vaihtoehtoinen ma¨a¨ritelma¨ la¨mpo¨-
tilojen tasaantumiselle seka¨ arvioidaan sen aiheuttamaa virhetta¨ verrattuna ideaa-
litilanteeseen.
Ma¨a¨riteta¨a¨n ajanhetki th nykyhetkeksi, jolloin komponentin la¨mpo¨tila 30 minuuttia
sitten on th−30min. Ma¨a¨riteta¨a¨n lisa¨ksi la¨mpo¨tilat Th, Th−30min seka¨ T∞. Kaksi en-
simma¨ista¨ la¨mpo¨tilaa ovat edella¨ ma¨a¨ritettyjen ajanhetkien la¨mpo¨tilat ja viimeinen
komponentin loppula¨mpo¨tila. La¨mpo¨tilojen tasaantumiseen ka¨yteta¨a¨n ka¨yta¨nno¨n
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Kuva 15: La¨mpenemis- ja ja¨a¨htymiska¨yra¨t ideaalisessa tapauksessa
testitilanteissa erilaisia ma¨a¨ritelmia¨. Ta¨ma¨n tyo¨n mittauksissa la¨mpo¨tilat on oletet-
tu tasaantuneiksi kun hitaimman aikavakion komponentin la¨mpo¨tila muuttuu alle
0,5 ◦C 30 minuutissa. Yhta¨lo¨ssa¨ (66) on ratkaistu ajanhetki th kokonaisla¨mpenema¨n
T∞ − T0 ja aikavakion τ funktiona. Na¨hda¨a¨n, etta¨ molempien muuttujien kasvat-
taminen pidenta¨a¨ testin kestoa. Toisaalta jos sama komponentti la¨mpenee erilaisis-
sa olosuhteissa eri la¨mpenema¨a¨n, muuttuu myo¨s loppula¨mpenema¨n virhe. Tvirhe on
ideaalitilanteen loppula¨mpenema¨n ja esitellylla¨ menetelma¨lla¨ saatavan loppula¨mpe-
nema¨n erotus.
Th − Th−30min = 0, 5◦C (63)
Th = T0 + (T∞ − T0)(1− e−th/τ ) (64)
Th−30min = T0 + (T∞ − T0)(1− e−(th−30min)/τ ) (65)
th = −τ ln
(
0, 5
(T∞ − T0)(e 1800τ − 1)
)
(66)
Tvirhe = T∞ − Th (67)
Yleisesti pisimma¨t aikavakiot ovat komponenteilla, joiden massa ja tilavuus on suuri.
Taulukkoon 10 on koostettu tyypillisia¨ komponentteja, joiden la¨mpenema¨n tasaan-
tumista joudutaan odottamaan laitteessa pisimpa¨a¨n. Ta¨ma¨n tyo¨n mittauksissa ka¨y-
tetyn laitteen pisimma¨n aikavakion komponentteja ovat tasaja¨nniteva¨lipiirin kon-
densaattorit. Taulukossa 10 ensimma¨inen rivi on saatu testattavan ACS350-laitteen
va¨lipiirin kondensaattoreista. Toinen ja nelja¨s rivi on saatu suuresta n. 2 MW LCL-
suodattimesta seka¨ kolmas rivi pienemma¨sta¨ n. 450 kW tulokuristimesta. Aikavakiot
on ma¨a¨ritetty kuvan 15 mukaisesti graafisesti la¨mpemema¨testien tuloksista.
Tuloksista na¨hda¨a¨n, etta¨ pienien la¨mpenema¨testilaitteiden kanssa ka¨ytetysta¨ yksin-
kertaistuksesta ei aiheudu merkitseva¨a¨ virhetta¨ la¨mpenema¨testien tuloksiin. Suu-
rempien komponenttien testituloksiin aiheutuva virhe on jo merkitta¨va¨. Na¨ita¨ kom-
ponentteja mitattaessa ta¨ytyy tuloksiin lisa¨ta¨ yhta¨lo¨n 67 mukainen virhe. Luotetta-
vammat tulokset saadaan kuitenkin jatkamalla mittauksia la¨mpo¨tilojen todelliseen
tasaantumiseen asti.
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Taulukko 10: Erilaisten komponenttien la¨mpenema¨virheet
Komponentti Aikavakio La¨mpenema¨ La¨mpenemisaika Virhe
τ T∞ − T0 th Tvirhe
Kondensaattori, pieni 15 min 20 K 1h 20min 0,06
Kondensaattori, suuri 180 min 50 K 8h 40min 2,76
Kurisin, pieni 20 min 70 K 2h 05min 0,14
Kuristin, suuri 95 min 120 K 7h 05min 1,35
Aikaisemmin esitellyssa¨ tarkastelussa on luotu riippuvuus komponentin la¨mpene-
ma¨n, aikavakion seka¨ testin keston va¨lille. Tarkastelu voidaan tehda¨ myo¨s ka¨a¨ntei-
seen suuntaan, jolloin testin keston ja loppula¨mpo¨tilan perusteella voidaan arvioida
suoraan testattavan komponentin aikavakiota seka¨ testaustavan virhetta¨.
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6 La¨mpo¨tilanmittauksen mittausepa¨varmuuden ma¨a¨-
ritta¨minen
Ta¨ssa¨ kappaleessa ma¨a¨riteta¨a¨n mittausepa¨varmuus mittauksissa ka¨ytetta¨va¨lle la¨m-
po¨tilanmittauslaitteistolle. Kappaleessa 6.1 esitella¨a¨n ensin yleinen tapa mittaus-
ja¨rjestelma¨n mittausepa¨varmuuden ma¨a¨ritta¨miseksi. Kappaleessa 6.2 epa¨varmuus-
komponentit ka¨sitella¨a¨n yksitellen, ja yhdisteta¨a¨n koko mittausja¨rjestelma¨n epa¨var-
muusanalyysiksi kappaleessa 6.2.5.
6.1 Teoreettinen tapa mittausepa¨varmuuden ma¨a¨ritta¨misek-
si
Mittausepa¨varmuus on jokaiseen ka¨yta¨nno¨n mittaukseen liitetta¨va¨ parametri, jonka
arvo mittaustulosten arvioinnissa on va¨hinta¨a¨n yhta¨ ta¨rkea¨ kuin itse mitattu tulos.
Mittausepa¨varmuutta ma¨a¨ritelta¨essa¨ la¨hto¨suure Y on aina funktio tulosuureista Xi
(i = 1, 2, . . . , Xn)
Y = f(X1, X2, . . . , Xn) (68)
Yleensa¨ funktio f voidaan kirjoittaa analyyttisena¨ yhta¨lo¨na¨, mutta joskus kaikkien
termien kirjoittaminen samaan yhta¨lo¨o¨n on hankalaa. Funktio f voidaan ma¨a¨ritta¨a¨
myo¨s kokeellisesti tai simuloimalla, ja myo¨s yhdistelma¨t edellisista¨ ovat mahdollisia.
Tulosuureet Xi voidaan jakaa kahteen pa¨a¨luokkaan. Ensimma¨isessa¨ luokassa ovat
suureet, jotka ma¨a¨riteta¨a¨n suoraan ka¨ynnissa¨ olevasta mittauksesta. Na¨ma¨ arvot
voidaan saada yksitta¨isesta¨ mittauksesta, toistokokeesta tai kokemukseen perustu-
vasta tiedosta. Toisessa luokassa ovat suureet, jotka tuodaan ulkoisista la¨hteista¨
kuten standardeista tai ka¨sikirjoista. [4]
Itse standardimittausepa¨varmuuden ma¨a¨ritta¨miseen on kaksi erityyppista¨ tapaa.
Tyyppi A:ssa mittausaineistolle tehda¨a¨n tilastollinen analyysi, ja ta¨ssa¨ tapaukses-
sa standardimittausepa¨varmuus ma¨a¨riteta¨a¨n mittaustulosten keskiarvon keskihajon-
nan avulla. Tyypin B standardimittausepa¨varmuutta ma¨a¨ritetta¨essa¨ ei ka¨yteta¨ apu-
na tilastotietoa, vaan epa¨varmuus arvioidaan muilla tieteellisilla¨ keinoilla.
Tyypin A standardimittausepa¨varmuus ma¨a¨riteta¨a¨n toistamalla mittausta samoissa
olosuhteissa useita kertoja. Toistokokeella mitatut tulosuureet Xi muodostavat jou-
kon Q. Toistojen lukuma¨a¨ra¨n ollessa n (n > 1), ja mittausten ollessa tilastollisesti
itsena¨isia¨, joukolle Q saadaan ma¨a¨ritettya¨ estimaatti yksitta¨isten mittaustulosten







missa¨ qj on yksitta¨inen toistokokeen mittaustulos.
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Kun toistokokeen toistojen ma¨a¨ra¨ n on yli kymmenen, voidaan joukolle Q laskea
tilastollisesti luotettava kokeellinen varianssi s2(q) yhta¨lo¨n (70) mukaisesti. Stan-
dardimittausepa¨varmuuden ma¨a¨ritta¨miseksi lasketaan ensin keskiarvon q¯ varianssi
s2(q¯). Standardimittausepa¨varmuus u(q¯) ma¨a¨ritella¨a¨n toistokokeen kokeellisena kes-
















(qj − q¯)2 (72)
Jos todenna¨ko¨isyysjakaumalle voidaan ma¨a¨ritta¨a¨ vain ylemma¨t ja alemmat rajat a+
ja a−, oletetaan jakauma suorakaidejakaumaksi ja epa¨varmuus ma¨a¨riteta¨a¨n tyypin










(a+ − a−)2 (74)
Usein ylemma¨n a+ ja alemman a− rajan arvojen itseisarvot ovat samansuuruiset,






Kun eri epa¨varmuuskomponentit tunnetaan ja niille on laskettu standardiepa¨var-
muudet, koostetaan kaikki termit epa¨varmuusanalyysiksi taulukon 11 mukaisesti,
jossa ma¨a¨riteta¨a¨n komponenttien estimaatti, standardimittausepa¨varmuus, herk-
kyyskerroin seka¨ standarimittausepa¨varmuus herkkyyskerroin huomioituna.
Laskettaessa la¨hto¨estimaatin standardimittausepa¨varmuuskomponentteja ui(y) huo-
mioidaan herkkyyskerroin ci yhta¨lo¨n (76) mukaisesti.
ui(y) = ciu(xi) (76)
Standardimittausepa¨varmuus u(y) saadaan ma¨a¨ritettya¨ yhta¨lo¨n (77) mukaisesti ole-
tuksella, etteiva¨t tulosuureet Xi korreloi keskena¨a¨n.
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Taulukko 11: Esimerkki mittausepa¨varmuuden epa¨varmuusanalyysista¨
Suure Estimaatti Standardi- Herkkyys- Muokattu
mittausepa¨varmuus kerroin mittausepa¨varmuus
Xi xi u(xi) ci ui(y)
X1 x1 u(x1) c1 u1(y)












Standardimittausepa¨varmuudesta pa¨a¨sta¨a¨n laajennettuun mittausepa¨varmuuteen U
huomioimalla kattavuuskerroin k yhta¨lo¨n (78) mukaisesti.
U = ku(y) (78)
Tapauksissa, joissa mitattavan suureen voidaan olettaa olevan normaalijakautunut
ja la¨hto¨estimaatin standardimittausepa¨varmuuden ma¨a¨rittelyn ollessa luotettava,
voidaan ka¨ytta¨a¨ standardia kattavuuskerrointa k = 2. Ta¨lla¨ kertoimella saavutetaan
95%:n peittotodenna¨ko¨isyys. Myo¨s ta¨ma¨n tyo¨n mittausepa¨varmuuden ma¨a¨rittelyssa¨
ka¨yteta¨a¨n edella¨ mainittua peittokerrointa.
Kun laajennettu mittausepa¨varmuus on ma¨a¨ritetty, ilmoitetaan tulos muodossa (y±
U).
6.2 Testilaitteiston la¨mpo¨tilan mittausepa¨varmuuden ma¨a¨-
ritta¨minen
Tyo¨n la¨mpo¨tilanmittauslaitteisto koostuu Agilentin mittalaitteesta, ja termoparilan-
gasta valmistetuista termoantureista. Mittalaite sisa¨lta¨a¨ sisa¨isen referenssiliitoksen
kompensoinnin, joka on huomioitu mittalaitteen epa¨varmuuskomponentissa. Termo-
parin virhe on jaettu termoparilangasta ja anturin kiinnityksesta¨ aiheutuviin kom-




Termoparin tarkkuus ma¨a¨riteta¨a¨n valmistajan antaman tiedon mukaisesti ja lisa¨ta¨a¨n
koko mittausja¨rjestelma¨n epa¨varmuusanalyysiin, jonka avulla koko ja¨rjestelma¨n mit-
tausepa¨varmuus ma¨a¨riteta¨a¨n. Ka¨ytetty termopari on Watlow Gordonin J30-2-305-
IEC. Termopari on erikoislaatuinen, ja sen datalehti on esitelty liitteessa¨ C.
Termoparilangasta aiheutuva virhe on ±1, 1 ◦C tai 0, 4 % lukemasta, riippuen sii-
ta¨, kumpi on suurempi. Na¨in alle 275 ◦C la¨mpo¨tiloissa virhe on aina sama, ±1, 1
◦C. Ta¨ma¨n epa¨varmuustekija¨n standardimittausepa¨varmuus ma¨a¨riteta¨a¨n tyypin B
mukaisesti.
Termoparilangalle saadaan estimaatti x2 ja standardiepa¨varmuus u(x2) yhta¨lo¨iden









Vastuslangan mittaustuloksen estimaatti on x2 = 0
◦C, ja standardimittausepa¨var-
muus u(x2) = 0, 635
◦C.
6.2.2 Mittalaitteen tarkkuus
Myo¨s mittalaitteen tarkkuus ma¨a¨riteta¨a¨n valmistajan antaman tiedon perusteella.
Mittalaitteena ka¨ytettiin Agilent 34970- laitetta ja Agilent 34901- kanavamultiplek-
seria¨. Mittalaitteen datalehti on esitelty liitteessa¨ C.
Tyypin J termoparilla tehta¨vissa¨ mittauksissa mittalaitteen virhe on ±1, 0 ◦C. Las-










Mittalaitteen mittaustuloksen estimaatti on x3 = 0
◦C, ja standardimittausepa¨var-
muus u(x3) = 0, 577
◦C.
6.2.3 Termoparin kiinnityksen tarkkuus
Termoparin pintakiinnityksen voi toteuttaa monilla erilaisilla tavoilla. Usein termo-
pari ta¨ytyy myo¨s erista¨a¨ sa¨hko¨isesti mitattavasta pinnasta, jotta la¨mpo¨tilaa voidaan
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mitata turvallisesti. Mitattavan pinnan materiaali seka¨ ulkoiset mitat vaihtelevat, ja
asettavat ka¨ytetta¨va¨lle termoparikiinnitykselle vaatimuksia.
Termoparilankojen juottaminen kiinni messinkilevyyn luo mittauspiiriin kaksi uutta
liitosta, kuva 16. Kun liitokset ovat samassa la¨mpo¨tilassa on tilanne kuvan 10 mukai-
nen, ja tinan vaikutus kumoutuu. Tekema¨lla¨ selkea¨sti kaksi uutta liitosta siten, etta¨
yhteen kierretyn termoparin langat meneva¨t tinan sisa¨a¨n erilla¨a¨n, on turvallisem-
pi tapa inhimillisten erehdysten va¨ltta¨miseksi. Esimerkkina¨, jos varsinainen liitos
ja¨a¨ tinan ulkopuolelle, mittaa termoparipiiri ilmanla¨mpo¨tilaa aivan messinkilevyn
vieresta¨. Ta¨llo¨in mittausvirhe voi muodostua huomattavaksi.
Kuva 16: Termoparien kiinnitys messinkilevyyn tinaamalla
Kuvassa 17 on esitelty termoparin kiinnityksen mittausepa¨varmuuden ma¨a¨ritta¨mi-
seen ka¨ytetty testausja¨rjestely. Vetta¨ la¨mmitettiin upotettavan vastuksen avulla alu-
miinikattilassa, jonka pohjaan oli kiinnitetty termopareja pintaliitoksin. Lisa¨ksi kat-
tilan pohjan sisa¨a¨n oli porattu termopareja kuvan 19 mukaisesti. Kaikki kattilan
pohjaan asennettavat anturit olivat J-tyyppisia¨, jotka oli valmistettu kuvan 16 mu-
kaisesti.
Pintaan asennettevat termoparit kiinnitettiin samalle eta¨isyydelle astian keskipis-
teesta¨. Na¨in varmistettiin, etta¨ kaikkien anturien sijainti on ilmankierron kannalta
toisiaan vastaava. Kaikki erilaiset kiinnitystavat valmistettiin kolmena kappaleena,
ja astian pohjasta lo¨ytyy kolme identtista¨ 120 asteen kaistaletta. Erilaisia pintakiin-
nityksia¨ testattiin kahdeksan kombinaatiota seka¨ yksi kiinnityskombinaatio kattilan
pohjan sisa¨lla¨ (kuva 19).
Erilaiset messinkilevyjen kiinnityskombinaatiot on esitelty taulukossa 12.
Seuraavissa mittauksissa todetaan ensin termoparien tarkkuus tapauksessa, jossa
pinta ei pa¨a¨se ja¨a¨htyma¨a¨n luonnollisesti. Tilanne on muodostettu erista¨ma¨lla¨ katti-
lan pohja vaahtomuovilla, jolloin ilma ei pa¨a¨se vaihtumaan.
Ta¨ma¨n ja¨lkeen esitella¨a¨n erilaisten ka¨ytettyjen kiinnitystapojen aiheuttamia la¨m-
po¨tilaeroja luonnollisella seka¨ pakotetulla konvektiolla. Luonnollinen konvektio saa-
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Kuva 17: Kiinnitystarkkuuden testauskytkenta¨
Kuva 18: Termoparien kiinnitys ympyra¨nkaarelle astian pohjassa
daan poistamalla kattilan pohjasta mekaaninen eriste. Pakotettu konvektio on muo-
dostettu kuvan 17 mukaista puhallinta ka¨ytta¨ma¨lla¨.
Luonnollisella konvektiolla mitattava pinta sa¨ilyy veden kiehumispisteessa¨, ja opti-
maalinen kiinnitystapa mittaa mahdollisimman la¨helle kiehumispistetta¨. Pakotetul-
la konvektiolla mitattavaan pintaan aiheutuu la¨mpo¨tilagradientti, jolloin mitattava
la¨mpo¨tila ei ena¨a¨ ole 100 ◦C. Ta¨llo¨in optimaalinen kiinnitys ka¨ytta¨ytyy kuten mi-
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Kuva 19: Termoparien poraus pinnan sisa¨a¨n
Taulukko 12: Kiinnitystarkkuuden erilaiset kombinaatiot
Kombinaatio Selite
1 Kiinnitys pikaliimalla ilman eristetta¨
2 Kiinnitys pikaliimalla pintaan,
Pa¨a¨lla¨ kerros X60- ainetta
3 Ja¨nniteteippi pinnan ja messinkilevyn va¨lissa¨,
Pa¨a¨lla¨ kerros X60- ainetta
4 Ja¨nniteteippi pinnan ja messinkilevyn va¨lissa¨
5 Capton-teippi pinnan ja messinkilevyn va¨lissa¨
6 Capton-teippi pinnan ja messinkilevyn va¨lissa¨,
Pa¨a¨lla¨ kerros X60- ainetta
7 Mikaniittilevy pinnan ja messinkilevyn va¨lissa¨,
Pa¨a¨lla¨ kerros X60- ainetta
8 Ja¨nniteteippi pinnan ja messinkilevyn va¨lissa¨
Pa¨a¨lla¨ kerros pikaliimaa, kovetettu aktivaattorilla
9 Anturi kattilan pohjan sisa¨lla¨
tattava pinta, eli mittausanturin kiinnityksesta¨ aiheutuva la¨mpo¨tilagradientti ei saa
poiketa pinnan normaaleista ominaisuuksista. Pakotetun konvektion tapauksessa op-
timaalisin anturi on pinnan sisa¨lla¨ sijaitseva.
Tulokset on esitelty kuvassa 20. Na¨hda¨a¨n, etta¨ termopari mittaa optimaalisesti pin-
taan liitettyna¨ la¨mpo¨tiloja hyvinkin tarkasti. Erotus huonoimman ja parhaimman
kiinnitystavan va¨lilla¨ on 0,6 ◦C. Luonnollisella konvektiolla erot suurenevat. Parhaan
ja huonoimman kiinnityksen erotus on nyt 1,8 ◦C. Tulosten tarkastelussa on ja¨tetty
huomiotta kiinnityskombinaatio 4, joka ei sovellu mitattavalle la¨mpo¨tilalle. Veden
kiehumispisteessa¨ kombinaation 4 sa¨hko¨inen eriste hajosi mekaanisesti, jolloin antu-
ri irtosi mitattavasta pinnasta. Pakotetun konvektion tapauksessa ero parhaimman
ja huonoimman kiinnityksen va¨lilla¨ on 3,9 ◦C. Tietyn kiinnityskombinaation tulos
on saatu kolmen anturin keskiarvona.
Tuloksista huomataan, etta¨ pakotetun konvektion tapauksessa pintala¨mpo¨tila ei ole
ena¨a¨ sama pinnan eri puolilla. Toisella puolella la¨mpo¨tila on tunnettu veden kiehu-
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Kuva 20: Kiinnitystarkkuuden tulokset
mispiste, mutta todellisen mittauspuolen pintala¨mpo¨tila on alhaisempi. Veden kie-
humispisteen ja huonoimman kiinnityksen mittaaman la¨mpo¨tilan erotus on 6,1 ◦C.
Mitattaessa la¨mpo¨tilaa pakotetun konvektion piirissa¨, tulee mitattava piste suunni-
tella huolellisesti, jotta mitattava la¨mpo¨tila on todella se, mita¨ halutaan mitata.
Yleisesti voidaan sanoa, etta¨ kiinnityksen sa¨hko¨inen erista¨minen huonontaa mittarin
termista¨ kontaktia, ja pienenta¨a¨ mitattua la¨mpo¨tilaa. X60-kaksikomponenttiliiman
lisa¨ys anturin pa¨a¨lle kasvattaa mittaustulosta pakotetun konvektion tapauksessa.
Kiinnitystarkkuuden epa¨varmuuskomponentille saatiin kolme erilaista arvoa. Epa¨-
varmuutta arvioidessa kaikki anturit oletettiin painoarvoltaan samansuuruisiksi, ja
epa¨varmuudet on laskettu 21 anturin yhden mittauksen keskiarvona. Keskiarvossa
ovat mukana taulukon 12 mukaiset kombinaatiot 1, 2, 3, 5, 6, 7 ja 8.
Ensimma¨isessa¨ mittauksessa pinta eristettiin mekaanisesti. Ta¨llo¨in anturikiinnityk-
sille saatiin yhta¨lo¨n (69) mukainen toistokokeen keskiarvo q¯ = 99, 79 ◦C ja keskiar-
volle yhta¨lo¨n (72) mukainen standardimittausepa¨varmuus u(q¯) = 0, 047 ◦C.
Toisessa mittauksessa pinnan annettiin ja¨a¨htya¨ luonnollisesti. Ta¨llo¨in anturikiinni-
tyksille saatiin toistokokeen keskiarvo q¯ = 98, 82 ◦C ja keskiarvolle standardimit-
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tausepa¨varmuus u(q¯) = 0, 137 ◦C.
Kolmannessa mittauksessa kuvan 17 mukainen puhallin kytkettiin pa¨a¨lle. Pakotetun
konvektion tapauksessa anturikiinnityksille saatiin toistokokeen keskiarvo q¯ = 94, 71
◦C ja keskiarvolle standardimittausepa¨varmuus u(q¯) = 0, 297 ◦C.
Na¨hda¨a¨n, ettei kiinnitystarkkuudesta aiheudu suurta standarimittausepa¨varmuus-
komponenttia koko mittauksen epa¨varmuusanalyysiin. Huomioitavaa on kuitenkin,
etta¨ erilaisten kiinnitystapojen estimaatit poikkeavat huomattavasti toisistaan. Ta¨l-
lo¨in mittalaite na¨ytta¨a¨ luotettavasti sen la¨mpo¨tilan, minka¨ anturi mittaa, mutta
mitattava la¨mpo¨tila ei olekaan yksitelitteisesti ma¨a¨ritelty eika¨ va¨ltta¨ma¨tta¨ tavoitel-
tu.
Koko mittausja¨rjestelma¨n epa¨varmuusanalyysin ma¨a¨rittelyssa¨ ka¨yteta¨a¨n kiinnitys-
tarkkuudesta pakotetun konvektion tapausta, jonka estimaatiksi saatiin x4 = 100−
94, 71 = −5, 29 ◦C ja standardimittausepa¨varmuudeksi u(x4) = 0, 297 ◦C.
6.2.4 Muita epa¨varmuustekijo¨ita¨
Termopareilla mitattaessa on ta¨rkea¨a¨ kiinnitta¨a¨ huomiota ka¨ytetta¨va¨n mittalaitteen
erottamiseen mitattavan laitteen maadoituspotentiaalista. Jos mitattava kohde ja
mittalaite ovat samassa maapotentiaalissa muodostuu termoparilangan kautta vir-
ran kulkureitti mitattavan kohteen maadoituspotentiaaliin. Ta¨llo¨in mittalaitteeseen
saattaa muodostua yhteismuotoisia ha¨irio¨ita¨, jotka huontavat mittaustuloksia.
Termoparin ja¨nnite muodostuu la¨mpo¨tilagradientista termoparilangoissa. Ja¨nnite ei
muodostu pistema¨isesti termopariliitoksessa, vaan ja¨nnitteen muodostumiseen vai-
kuttaa myo¨s molempien lankojen la¨mpo¨tila liitoksen va¨litto¨ma¨ssa¨ la¨heisyydessa¨.
Ta¨llo¨in on oleellista, ettei langassa ole heti termopariliitoksen ja¨lkeen suurta la¨mpo¨-
tilagradienttia.
Termoparilankojen juottaminen muodostaa piiriin uusia liitoksia, joiden vaikutukset
kumoavat teoriassa toisensa. Ka¨yta¨nno¨ssa¨ ta¨ma¨ on kuitenkin uusi epa¨varmuuskom-
ponentti, koska juotosmateriaalin ominaisuudet vaihtelevat, eika¨ liitoksen laadusta
ole takeita.
Mitattaessa pintoja, joiden la¨heisyydessa¨ kulkee suuria virtoja, pyrkii termoparilan-
koihin indusoitumaan ja¨nnitteita¨. Na¨ma¨ ja¨nnitteet huonontavat saatavia mittaustu-
loksia siten, etta¨ niiden keskihajonta kasvaa selkea¨sti. Lisa¨tutkimuksella tulisi var-
mistaa, ettei indusoituvista ja¨nnitteista¨ aiheudu systemaattista virhetta¨ la¨mpo¨tilan-
mittauksiin.
6.2.5 Tulokset
Ta¨ma¨n tyo¨n testeissa¨ ka¨ytetyn la¨mpo¨tilanmittauslaitteiston epa¨varmuusanalyysi on
esitelty taulukossa 13. Kiinnitystarkkuden epa¨varmuutena on ka¨ytetty pakotetun
konvektion tapausta.
Veden kiehumispisteen la¨mpo¨tila vaihtelee ilmanpaineen mukaan. Paineen mittaa-
45
miseen ei ollut ka¨ytetta¨vissa¨ luotettavaa mittaria, joten ilmanpaineen vaikutus on
huomioitu referenssila¨mpo¨tilan epa¨varmuuskomponentissa. Seuraavaksi ma¨a¨riteta¨a¨n
veden kiehumispisteelle tyypin B mukainen estimaatti ja standardimittausepa¨var-
muus. Ilmanpaineen ollessa va¨lilla¨ 996-1031 mbar saadaan a+ = a− = 0, 5 ◦C. Ta¨l-
lo¨in veden kiehumispisteen estimaatiksi x1 saadaan 100,0
◦C ja standardimittause-
pa¨varmuudeksi u(x1) = 0, 289
◦C. [18]
Taulukko 13: Mittausepa¨varmuuden epa¨varmuusanalyysi pakotetun konvektion ta-
pauksessa
Suure Estimaatti Standardi- Herkkyys- Muokattu
mittaus- kerroin mittaus-
epa¨varmuus epa¨varmuus
Referenssila¨mpo¨tila 100,0 ◦C 0, 289 ◦C 1, 0 0, 289 ◦C
Mittalaite 0,0 ◦C 0,577 ◦C 1, 0 0, 577 ◦C
Termoparilanka 0,0 ◦C 0,635 ◦C 1,0 0,635 ◦C
Anturin kiinnitys -5,29 ◦C 0,297 ◦C 1,0 0,297 ◦C
Y 94,71 ◦C 0,953 ◦C
Mittausja¨rjestelma¨n estimaatiksi saatiin la¨mpo¨tila 94,71 ◦C ja standardimittause-
pa¨varmuudeksi 0,953 ◦C.
Yhta¨lo¨n (78) mukaisesti laajennetuksi mittausepa¨varmuudeksi saadaan U = ±1, 9
◦C peittokertoimella k = 2.
Tuloksista na¨hda¨a¨n, ettei termoparin kiinnityksesta¨ aiheudu suuria mittausepa¨var-
muuksia. Termoparin kiinnitys vaikuttaa kuitenkin siihen la¨mpo¨tilaan, jota mita-
taan, jolloin pakotetun konvektion tapauksessa na¨hda¨a¨n, ettei anturin kiinnityspiste
ole ena¨a¨ kiehuvan veden la¨mpo¨tilassa. Pinta on ja¨a¨htynyt matkalla vedesta¨ anturille,
ja ka¨ytetta¨va¨t eristeet lisa¨a¨va¨t termista¨ vastusta entisesta¨a¨n.
Todellisuudessa hyvin kalibroidulla termoparilla saadaan hyvinkin tarkkoja tuloksia.
Ta¨llo¨in suurimmat epa¨varmuuskomponentit pieneneva¨t huomattavasti, koska mit-
tausja¨rjestelma¨ voidaan kalibroida yksilo¨ina¨ seka¨ suorittaa kalibroinnin mukaiset
korjaukset saataviin mittaustuloksiin. Termoparin ominaisuudet muuttuvat vanhe-
tessaan, jolloin uutena tehty kalibrointi ei ena¨a¨ pa¨de. Termopari soveltuu parhaiten
lyhytkestoisiin mittauksiin, jolloin termoparin vanhenemisesta ei aiheudu merkitta¨-
va¨a¨ virhetta¨ mittaukseen.
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7 Erilaisten verkko-olosuhteiden vaikutus laitteen
ha¨vio¨ihin ja sisa¨isiin la¨mpo¨tiloihin
Erilaiset syo¨tto¨verkon parametrit aiheuttavat vaihdellessaan muutoksia testattavan
laitteen toimintaan. Kappaleessa ka¨sitellyt tapaukset ovat yleisia¨, mutta niiden vai-
kutus testattavaan laitteeseen vaihtelee laitteen rakenteesta riippuen. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨
esitellyt mittaustulokset pa¨teva¨t taajuusmuuttajaan joka on diodisytto¨inen, ja jossa
ei ole tulokuristinta syo¨tto¨puolella eika¨ tasaja¨nniteva¨lipiirissa¨.
Ensimma¨isena¨ esitella¨a¨n ka¨ytetty testilaitteisto ja ka¨ytetyt mittalaitteet, jonka ja¨l-
keen ka¨yda¨a¨n la¨pi erilaisia testituloksiin vaikuttavia asioita.
7.1 Testausja¨rjestelyt
Testeissa¨ tutkittiin syo¨tto¨verkon vaikutusta ABB:n ACS350-taajuusmuuttajaan. Lait-
teen nimellisteho on 22 kilowattia ja suurin jatkuva la¨hto¨virta 44 ampeeria. Lait-
teen valintaan vaikuttivat monet asiat, oli ta¨rkea¨ta¨ lo¨yta¨a¨ laite, joka on helposti
muokattavissa testika¨ytto¨o¨n. La¨mpenema¨testien toistamisen helpottamiseksi valit-
tiin laite, jonka sisa¨iset aikavakiot ovat mahdollisimmat lyhyet. Tyo¨ssa¨ mitattiin
erikseen tasasuuntaajan ja vaihtosuuntaajan la¨mpo¨tilat, ja valitussa laitteessa tulo-
ja la¨hto¨siltakytkenna¨t sijaitsivat fyysisesti omilla komponenteillaan. La¨mmo¨n johtu-
misen kannalta tuloksia huonontaa se, etta¨ molemmat tehopuolijohdekomponentit
sijaitsevat samalla ja¨a¨hdytyselementilla¨. Tehopuolijohteiden lisa¨ksi haluttiin mitata
la¨mpo¨tilat myo¨s tasaja¨nniteva¨lipiirin kondensaattoreista.
La¨mpo¨tilanmittaus suoritettiin kappaleessa 5.2 esitellylla¨ termoparimenetelma¨lla¨ si-
ten, etta¨ kondensaattorien la¨mpo¨tila mitattiin pintala¨mpo¨tilana. Anturit kiinnitet-
tiin taulukossa 12 esitellyn kombinaation 3 mukaisesti. Tehopuolijohteiden la¨mpo¨-
tilat mitattiin puolijohdekomponentin ja ja¨a¨hdytyselementin rajapintaan asennet-
tavilla antureilla, joka sijoitettin fyysisesti tehopuolijohteiden kohdalle kuvan A1
mukaisesti. Anturit porattiin ja¨a¨hdytyselementin la¨pi, jolloin aiheutettiin hieman
epa¨ideaalisuutta elementin ja¨a¨htymiseen.
Referenssina¨ toiminut testauskytkenta¨ on esitelty kuvassa 21. Tyo¨n luonteen vuoksi
oli ta¨rkea¨ta¨ saada luotua mahdollisimman vakiona pysyva¨ sa¨hko¨inen ympa¨risto¨, jol-
la voitiin tehda¨ referenssina¨ toimivat mittaukset. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ ka¨ytettiin 800 kVA:n
tehoista generaattoria, jonka ja¨nnitetta¨ pystyttiin sa¨a¨ta¨ma¨a¨n magnetointia muut-
tamalla. Generaattorin magnetoinnin muuttaminen muuttaa sen toimintapistetta¨,
jolloin generaattorin induktanssit muuttuivat hieman kylla¨styksen vaikutuksesta.
Ta¨ma¨ aiheuttaa hieman virhetta¨ ja¨nnitteen vaikutuksen mittaustuloksiin.
Syo¨tto¨verkon parametrit mitattiin Fluke 435 kolmivaiheisella verkkoanalysaattorilla.
Laitteessa on datantallennusominaisuus, jolloin verkon tilaa pystyttiin seuraamaan
ja tallentamaan koko mittauksen ajalta. Saaduista tuloksista laskettiin verkon sa¨h-
ko¨isille suureille keskiarvot jokaisesta mittauksesta erikseen.
Laitteen la¨hto¨suureet mitattiin Yokogawa PZ4000 tehoanalysaattorilla. Yokogawalla
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Kuva 21: Testauskytkenta¨ syo¨tto¨ja¨nnitteen vaikutuksen selvitta¨miseksi
mitattiin myo¨s la¨hdo¨n ja¨nnitteen ja virran perusaaltojen suuruudet seka¨ va¨lipiirin
tasaja¨nnite. Mitatut parametrit ovat yksitta¨isia¨ tuloksia.
Kun sa¨hko¨isia¨ parametreja¨ mitataan vain hetkellisesti, tulee mittaustilanteen pysya¨
vakiona koko testin ajan. Mitattaessa normaalissa syo¨tto¨verkossa, ei voida olettaa
syo¨tto¨verkon pysyva¨n vakiona. Ta¨ma¨n tyo¨n mittauksissa ka¨ytetyn Fluke 435- mit-
tarin etuna oli, etta¨ syo¨tto¨verkon pysyminen vakiona voitiin osoittaa mittaustulok-
sista, koska laite tallensi verkon tilan koko mittauksen ajalta.
ACS350-laitteessa on pakotettu ilmankierto, jonka stabiilius varmistettiin mittaa-
malla puhaltimen pyo¨rimisnopeus kaikissa testeissa¨. Puhaltimen pyo¨rimisnopeus mi-
tattiin Monarch PLT200 mittarilla. ACS350-laitteen puhaltimen pyo¨rimisnopeus py-
syi testeissa¨ noin prosentin sisa¨lla¨ nimellisnopeudestaan.
Testeissa¨ ACS350-laite ohjasi oikosulkumoottoria, jota kuormitettiin samalla akse-
lilla olevalla moottorilla. Kuormamomentin tuottavaa moottoria ohjattiin ACS800-
taajuusmuuttajalla. Testeissa¨ testattavaa ACS350-laitetta ka¨ytettiin vektoriohjat-
tuna nopeusohjeella, ja momentinsa¨a¨do¨sta¨ huolehti kuormana oleva ACS800-laite,
jonka ohjaukseen ka¨ytettiin DTC-sa¨a¨to¨a¨. Momenttiohje pidettiin kaikissa testeissa¨
testeja¨ 15 ja 16 lukuunottamatta vakiona, jolloin saatiin vakioitua yksi muuttuja
testitulokseen vaikuttavista tekijo¨ista¨.
Testilaboratorion ilmanla¨mpo¨tila vaihteli testien aikana, joten jokaisen mittauksen
tuloksia on redusoitu siten, etta¨ ne ovat vertailukelpoisia. Tarkemmat tiedot la¨mpo¨-
tilanmittauksen anturipaikoista on koottu liitteeseen A, ja ta¨ydelliset testaustulokset
lo¨ytyva¨t liittesta¨ B.
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7.2 Verkon ja¨nnitteen vaikutus
Ensimma¨isena¨ tutkittiin syo¨tto¨ja¨nnitteen vaikutusta laitteen toimintaan. Taulukos-
sa 1 on esitelty ja¨nnitteen amplitudin sallittu vaihteluva¨li, joka teollisuuden luokan
kaksi verkossa on kymmenen prosenttia. Ka¨yta¨nno¨ssa¨ ja¨nnitteen vaihtelut pysyva¨t
alle mainitun maksimirajan, ja ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ on ka¨sitelty tapaukset, joissa verkon
ja¨nnite muuttuu ± 5 prosenttia nimellisja¨nnitteesta¨. Ka¨ytetta¨va¨ testauskytkenta¨ on
esitelty aiemmin kuvassa 21.
Koska taajuusmuuttajassa on ha¨vio¨ita¨, ei syo¨tto¨ja¨nnitteesta¨ saada muodostettua sa-
mansuuruista la¨hto¨ja¨nnitetta¨ moottorille. Tyypillisesti ja¨nniteha¨vio¨ on noin 5 pro-
senttia syo¨tto¨ja¨nniteesta¨. Ta¨llo¨in ka¨ytetta¨essa¨ 400 voltin moottoria nimellistaajuu-
della, ta¨ytyy verkon ja¨nnitteen olla va¨hinta¨a¨n 5 prosenttia korkeampi, eli noin 420
volttia, jotta moottorille voidaan tuottaa ta¨ysi la¨hto¨ja¨nnite.
Valittua testilaitetta ka¨yteta¨a¨n yleisimmin juuri 400 voltin syo¨tto¨verkossa, jolloin
laite ei pysty milloinkaan tuottamaan nimellista¨ la¨hto¨ja¨nnitetta¨ moottorille nimel-
lispyo¨rimisnopeudella 50 hertsia¨. Ta¨llo¨in taajuusmuuttaja korvaa puuttuvaa ja¨nni-
tetta¨ lisa¨a¨ma¨lla¨ la¨hto¨virtaa, jolloin saavutetaan haluttu la¨hto¨teho ja -momentti. Lai-
tetta testattiin myo¨s taajuudella 25 hertsia¨, jolloin va¨lipiirin tasaja¨nnitteen suuruus
ei rajoittanut la¨hto¨ja¨nnitteen muodostamista.
Varsinaiset testija¨nnitteet olivat 380, 400 ja 420 volttia. Na¨in ka¨siteltiin viiden pro-
sentin ja¨nnitevaihtelun aiheuttamat muutokset laitteen toimintapisteessa¨.
Kuvassa 22 esitella¨a¨n laitteen sa¨hko¨isten suureiden ka¨ytta¨ytymista¨, kun syo¨tto¨ja¨n-
nitetta¨ muokataan. Kuvasta na¨hda¨a¨n, etta¨ syo¨tto¨ja¨nnitteen kasvaessa laitteen va¨li-
piirin tasaja¨nnite kasvaa lineaarisesti, ja syo¨tto¨virta vastaavasti pienenee. Moottori-
la¨hdo¨n pa¨to¨teho pysyy kaikissa mittauksissa vakiona. Ka¨ytetyn oikosulkumoottorin
nimellisja¨nnite on 400 volttia, jonka suuruinen la¨hto¨ja¨nnite saavutetaan kun syo¨t-
to¨ja¨nnite on 420 volttia. Ta¨ma¨n ja¨lkeen la¨hdo¨n ja¨nnite ja virta pysyisiva¨t vakioina,
vaikka syo¨tto¨ja¨nnitetta¨ nostettaisiin edelleen (liite B, testit 6-9).
Kuvassa 23 on esitelty laitteen la¨mpo¨tilojen ka¨ytta¨ytyminen syo¨tto¨ja¨nnitteen funk-
tiona. Vaihtosuuntaajan la¨mpo¨tila ma¨a¨ra¨ytyy kahdesta hallitsevasta ha¨vio¨tehoa tuot-
tavasta komponentista. Kytkemis- ja katkaisuha¨vio¨t riippuvat va¨lipiirin tasaja¨nnit-
testa¨ yhta¨lo¨iden (45) ja (46) mukaisesti, joten diodisillan tapauksessa syo¨tto¨ja¨nnit-
teen taso vaikuttaa suoraan vaihtosuuntaajan puolijohteiden kytkenta¨ha¨vio¨ihin. Ta¨l-
lo¨in syo¨tto¨ja¨nnitteen nostamisesta aiheutuva tasaja¨nniteva¨lipiirin ja¨nnitteen kasvu
lisa¨a¨ vaihtosuuntaajan ha¨vio¨ita¨. Johtoha¨vio¨t riippuvat taas yhta¨lo¨iden (43) ja (44)
mukaisesti vaihtosuuntaajan virrasta, jolloin virran kasvu suurentaa ha¨vio¨ita¨ ja pie-
neneminen va¨henta¨a¨ ha¨vio¨ita¨.
Kuvasta 22 na¨hda¨a¨n, etta¨ toimittaessa liian pienella¨ syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ ei la¨hto¨mo-
mentin ja la¨hto¨virran suhde pysyka¨a¨n vakiona, vaan laitteen sa¨a¨to¨ kompensoi riitta¨-
ma¨to¨nta¨ la¨hto¨ja¨nnitetta¨ lisa¨a¨ma¨lla¨ la¨hto¨virtaa, jotta la¨hto¨teho pysyisi vakiona. Ta¨l-
lo¨in ja¨nnitteen lisa¨a¨minen aiheuttaa vaihtosuuntaajaan kaksi pa¨a¨llekka¨ista¨ ilmio¨-
ta¨. Pieneneva¨ la¨hto¨virta pienenta¨a¨ johtoha¨vio¨ita¨ ja suureneva syo¨tto¨ja¨nnite lisa¨a¨
kytkenta¨- ja katkaisuha¨vio¨ita¨.
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Kuva 22: Taajuusmuuttajan sa¨hko¨iset suureet syo¨tto¨ja¨nnitteen funktiona la¨hto¨taa-
juudella 50 Hz
Syo¨tto¨ja¨nnitteen vaihtelu va¨lilla¨ 380-420 volttia muuttaa invertterin la¨mpo¨tiloja si-
ten, etta¨ a¨a¨ripa¨iden la¨mpo¨tilaero on 3, 4 ◦C. La¨mpo¨tilojen muutos on 6,1 prosenttia
komponentin kokonaisla¨mpenema¨sta¨.
Tasasuuntaajan ha¨vio¨t aiheutuvat pa¨a¨asiassa diodien johtoha¨vio¨ista¨ yhta¨lo¨n (34)
mukaisesti. Kun taajuusmuuttajan la¨hto¨teho pysyy vakiona, pysyy myo¨s va¨lipii-
rin teho vakiona. Ta¨llo¨in syo¨tto¨ja¨nnitteen noustessa ta¨ytyy syo¨tto¨virran pienentya¨,
jotta tasasuuntaajan la¨pi virtaava teho pysyisi vakiona. Kuvasta 23 na¨hda¨a¨n, etta¨
tasasuuntaajan la¨mpo¨tila laskee syo¨tto¨ja¨nnitteen kasvaessa.
Syo¨tto¨ja¨nnitteen vaihtelu va¨lilla¨ 380-420 volttia muuttaa tasasuuntaajan la¨mpo¨tiloja
siten, etta¨ a¨a¨ripa¨iden la¨mpo¨tilaero on 3, 5 ◦C. La¨mpo¨tilojen muutos on 9,7 prosent-
tia komponentin kokonaisla¨mpenema¨sta¨. Suuren tasasuuntaajan la¨mpo¨tilanmuutok-
sen saattaa osittain selitta¨a¨ se, etta¨ tasasuuntaaja ja vaihtosuuntaaja ja¨a¨hdyteta¨a¨n
samalla ja¨a¨hdytyselementilla¨.
Tasaja¨nniteva¨lipiirin kondensaattorien ha¨vio¨t aiheutuvat yliaaltovirroista, joiden ta-
soittamista varten va¨lipiirin kondensaattorit on tarkoitettu. Ka¨yta¨nno¨ssa¨ tasaja¨n-
niteva¨lipiiria¨ syo¨tta¨va¨n tasasuuntaajan ja sita¨ kuormittavan vaihtosuuntaajan vir-
rat eroavat toisistaan, jolloin niiden virtojen erotus kulkee kondensaattorin la¨pi.
Kondensaattorin taajuuska¨ytta¨ytyminen vaihtelee, ja kondensaattorin ESR (Effec-
tive Series Resistance) muuttuu taajuuden funktiona. Ta¨llo¨in muutos verkossa, joka
la¨hes poikkeuksetta muuttaa seka¨ tasasuuntaajan etta¨ vaihtosuuntaajan toiminta-
pistetta¨, muuttaa myo¨s tasaja¨nnitekondensaattorin virtaa. Kondensaattorin ha¨vio¨t
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Kuva 23: Taajuusmuuttajan la¨mpo¨tilat syo¨tto¨ja¨nnitteen funktiona la¨hto¨taajuudella
50 hertsia¨
muuttuvat sen virran muuttuessa yhta¨lo¨n (33) mukaisesti. Kuvasta 23 na¨hda¨a¨n, etta¨
ja¨nnitteen kasvattaminen pienenta¨a¨ kondensaattorin la¨mpo¨tilaa.
Syo¨tto¨ja¨nnitteen vaihtelu va¨lilla¨ 380-420 volttia muuttaa tasaja¨nniteva¨lipiirin kon-
densaattorin la¨mpo¨tiloja siten, etta¨ a¨a¨ripa¨iden la¨mpo¨tilaero on 1, 0 ◦C. La¨mpo¨tilojen
muutos on 6,5 prosenttia komponentin kokonaisla¨mpenema¨sta¨.
Kuvasta 23 na¨hda¨a¨n, etta¨ syo¨tto¨ja¨nnitteen vaihtelusta aiheutuu muutoksia la¨mpo¨-
tilan mittaustuloksiin, jotka ylitta¨va¨t aiemmin kappaleessa 6.2 saadut la¨mpo¨tilan
mittausepa¨varmuuden rajat. Huomattavin prosentuaalinen muutos aiheutui tasa-
suuntaajaan, jonka la¨mpo¨tilat nousivat la¨hes 10 prosenttia.
Kuvassa 24 esitella¨a¨n sa¨hko¨isten suureiden ka¨ytta¨ytyminen la¨hto¨taajuudella 25 hert-
sia¨, jolloin saavutettava la¨hto¨ja¨nnite on aina riitta¨va¨. Kuvassa 25 esitella¨a¨n la¨mpo¨ti-
lojen ka¨ytta¨ytyminen la¨hto¨taajuudella 25 hertsia¨. Kuvasta 24 na¨hda¨a¨n, etta¨ taajuus-
muuttajan la¨hto¨ja¨nnite pysyy vakiona, vaikka syo¨tto¨ja¨nnitetta¨ muutetaan. Ta¨llo¨in
la¨hto¨virta pysyy vakiona, samaten invertterin johtoha¨vio¨t. Kytkenta¨- ja katkaisuha¨-
vio¨t kasvavat ja¨nnitteen noustessa, joten invertterin la¨mpo¨tila nousee.
Syo¨tto¨ja¨nnitteen vaihtelu va¨lilla¨ 380-420 volttia muuttaa invertterin la¨mpo¨tiloja si-
ten, etta¨ a¨a¨ripa¨iden la¨mpo¨tilaero on 2, 8 ◦C. La¨mpo¨tilojen muutos on 5,1 prosenttia
komponentin kokonaisla¨mpenema¨sta¨. Huomattavaa on, etta¨ invertterin la¨mpo¨tilan-
muutos ja¨nnitteen vaikutuksesta vaihtaa suuntaa kun moottorin toimintapistetta¨
muutetaan.
Verkosta otettavan pa¨to¨tehon puolittuessa myo¨s syo¨tto¨virta puolittuu. Ta¨ssa¨ toi-
mintapisteessa¨ tasasuuntaajan ja tasaja¨nnitekondensaattorin la¨mpo¨tilat muuttuvat
hyvin va¨ha¨n syo¨tto¨ja¨nnitteen muuttuessa, silla¨ syo¨tto¨virran muutos on pienempi.
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Kuva 24: Taajuusmuuttajan sa¨hko¨iset suureet syo¨tto¨ja¨nnitteen funktiona la¨hto¨taa-
juudella 25 Hz
Kuva 25: Pa¨a¨piirin komponenttien la¨mpo¨tilat la¨hto¨taajuudella 25 hertsia¨
Syo¨tto¨ja¨nnitteen vaihtelusta verkossa aiheutuu ongelmia ka¨yta¨nno¨n mittaustilan-
teissa, koska komponenttien la¨mpo¨tilat eiva¨t tasaannu syo¨tto¨ja¨nnitteen vaihdellessa.
Ta¨llo¨in verkon tilan seuraaminen koko mittauksen ajalta on oleellista, jotta tiedeta¨a¨n
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millaisesta verkosta loppula¨mpo¨tilat on lopulta tallennettu. Verkon tila voi muuttua
tunteja kesta¨vissa¨ testeissa¨ huomattavasti, jolloin testin aluksi mitatut syo¨tto¨verkon
suureet eiva¨t ena¨a¨ va¨ltta¨ma¨tta¨ pa¨de testin lopussa.
7.3 Verkon yliaaltojen vaikutus
Yliaaltojen vaikutusta testattiin kuudessa eri verkko-olosuhteessa. Referenssiolosuh-
teet saatiin aikaan ja¨nnitteen vaikutuksen ma¨a¨ritta¨miseen ka¨ytetylla¨ kokoonpanolla,
jossa generaattoria kuormitti ainoastaan testattava taajuusmuuttaja (liite A, testi
3). Ensimma¨iset yliaaltojen vaikutusta tutkivat testit tehtiin muokkaamalla ja¨nnit-
teen vaikutuksen tutkimiseen ka¨ytettya¨ kokoonpanoa siten, etta¨ samasta generaatto-
risyo¨to¨sta¨ syo¨tettiin tehoa myo¨s toiselle generaattoria kuormittavalle taajuusmuut-
tajalle.
Testattavan ACS350- taajuusmuuttajan nopeusohje ja sita¨ kuormittavan ka¨yto¨n mo-
menttiohje pidettiin samana kuin referenssimittauksissa. Ka¨ytetty testauskytkenta¨
on esitelty kuvassa 26.
Kuva 26: Testauskytkenta¨, kun verkossa on ylima¨a¨ra¨inen kuorma: ACS800 +
ACS600
Ensimma¨inen ylima¨a¨ra¨inen kuorma oli ACS800- taajuusmuuttaja, jonka syo¨tto¨ryh-
ma¨ oli puoliksi tyristorein ohjattu tasasuuntaaja. Tyristoreita ohjataan kuitenkin
vain ka¨ynnistyksessa¨, joten normaalissa kuormitustilanteessa tasasuuntaussilta ka¨yt-
ta¨ytyy kuin diodisilta. Ka¨ytto¨a¨ kuormitettiin ACS600- taajuusmuuttajalla, ja gene-
raattorin kuormitusta kasvatettiin tarkoituksena lisa¨ta¨ ja¨nnitesa¨ro¨a¨ verkossa (liite
A, testi 11).
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Toinen ylima¨a¨ra¨inen kuorma oli samaan generaattorisyo¨tto¨o¨n lisa¨tty aktiivisella
verkkosuuntaajalla varustettu ACS800- taajuusmuuttaja. Ta¨lla¨ kuormalla toistet-
tiin testi muuten samanlaisissa olosuhteissa (liite A, testi 23). Diodisillan ja aktiivi-
sen verkkosuuntaajan tuottamat yliaallot ovat erilaisia, jolloin saman sa¨ro¨kertoimen
voi tuottaa kaksi ta¨ysin erilaista yliaaltosisa¨lto¨a¨ verkossa.
Seuraavaksi testattiin laitteen toimintaa normaalissa muuntajasyo¨to¨ssa¨. Syo¨tto¨ on
esitelty kuvassa 27. Ta¨ssa¨ verkossa testattiin kolme erilaista tilannetta. Optimaa-
lisessa tilanteessa verkkoa kuormitti vain mitattava ACS350-taajuusmuuttaja seka¨
sen kuormana toimiva ACS800-taajuusmuuttaja (liite A, testi 22). Toisessa tilan-
teessa verkkoon kytkettiin tyhja¨ka¨yva¨ksi suurehko verkkovaihtosuuntaaja 500 voltin
ja¨nniteportaaseen, josta aiheutui verkkoon korkeataajuisia yliaaltoja (liite A, testi
21). Verkon syo¨tto¨ keskija¨nniteverkosta tulee 500 voltin ja¨nniteportaaseen, johon
myo¨s laboratorion kuormia ohjaavana ka¨ytto¨na¨ toimivan taajuusmuuttajan verk-
kosuuntaaja on kytketty. 400 voltin jakelu on toteutettu sa¨a¨sto¨muuntajalla, jolloin
verkon 500 voltin ja¨nniteportaassa oleva ja¨nnitesa¨ro¨ heijastuu la¨hes vaimentumat-
tomana 400 ja¨nniteportaaseen.
Kuva 27: Syo¨tto¨verkko muuntajasyo¨to¨lla¨
Kolmas ja viimeinen kombinaatio ta¨ssa¨ syo¨tto¨verkossa oli lisa¨ta¨ verkkoon 400 voltin
ja¨nniteportaaseen dioditasasuuntaajakuorma, jolla verkkoa kuormitettiin (liite A,
testi 20). Ta¨llo¨in kuormana toimivan laitteen verkkosuuntaaja syo¨tti tehon takaisin
500 voltin ja¨nniteportaaseen.
Eri testeissa¨ mitatut la¨mpo¨tilat on esitelty pa¨a¨piirikomponenteittain kuvissa 28-30.
Kolme ensimma¨ista¨ palkkia kuvissa ovat 800 kVA:n generaattorisyo¨to¨lla¨ tehdyista¨
testeista¨ ja kolme viimeista¨ 1,25 MVA muuntajasyo¨to¨lla¨ tehdyista¨ testeista¨.
Kuvassa 28 on esitelty tasaja¨nniteva¨lipiirin kondensaattorin la¨mpo¨tilat. Tuloksista
na¨hda¨a¨n, etta¨ la¨mpo¨tilaero suurimman ja pienimma¨n va¨lilla¨ on 3,0 ◦C. Ta¨ma¨ on noin
20 prosenttia komponentin la¨mpenema¨sta¨. Kondensaattorien la¨mpo¨tiloista na¨hda¨a¨n,
etta¨ verkon kuormittaminen diodisillalla lisa¨a¨ kondensaattorien la¨mpo¨tilaa. Verkossa
tyhja¨ka¨yva¨ verkkovaihtosuuntaaja ei vaikuta kondensaattorin la¨mpo¨tiloihin, mutta
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kuormitettu verkkovaihtosuuntaaja aiheuttaa kondensaattorien la¨mpo¨tilassa laskua.
Kuva 28: Ja¨nniteyliaaltojen vaikutus tasaja¨nnitekondensaattorin la¨mpo¨tilaan. Tes-
tien selitykset on esitelty liitteessa¨ A.
Kuvassa 29 on esitelty tasasuuntaajan la¨mpo¨tilat. Tasasuuntaajan tuloksista la¨m-
po¨tilaeroksi suurimman ja pienimma¨n va¨lilla¨ saadaan 2,3 ◦C. Ta¨ma¨ on noin 6 pro-
senttia komponentin la¨mpenema¨sta¨. Tasasuuntaajan ha¨vio¨t muuttuvat yhta¨lo¨n 34
mukaisesti laitteen syo¨tto¨virran mukaan. Myo¨s saadut tulokset tukevat ta¨ta¨ tietoa.
Tehon pysyessa¨ vakiona ja¨nniteyliaaltojen lisa¨a¨ntyminen verkossa lisa¨a¨ laitteen syo¨t-
to¨virtaa, jolloin myo¨s johtoha¨vio¨t kasvavat ja komponentin la¨mpo¨tila nousee.
Kuvassa 30 on esitelty vaihtosuuntaajan la¨mpo¨tilat testatuissa verkko-olosuhteissa.
Vaihtosuuntaajan tuloksista na¨hda¨a¨n, etta¨ la¨mpo¨tilaero suuriman ja pienimma¨n va¨-
lilla¨ on 2,1 ◦C. Ta¨ma¨ on noin 4 prosenttia komponentin la¨mpenema¨sta¨. Kappaleessa
4.4 esiteltyjen yhta¨lo¨iden perusteella vaihtosuuntaajan ha¨vio¨teho muodostuu kah-
desta komponentista, kytkenta¨ha¨vio¨ista¨ ja johtoha¨vio¨ista¨. Verkon yliaaltojen lisa¨a¨n-
tyessa¨ myo¨s verkon kuormitus usein lisa¨a¨ntyy. Ta¨llo¨in vakiona pysyva¨lla¨ syo¨tto¨ja¨n-
nitteella¨ saavutettava va¨lipiirin ja¨nnite muuttuu. Va¨lipiirin ja¨nniteen laskiessa ta-
pahtuu laitteen nimellispisteessa¨ kaksi pa¨a¨llekka¨ista¨ ilmio¨ta¨. Kytkenta¨ha¨vio¨t piene-
neva¨t va¨lipiirin ja¨nnitteen laskiessa. Toisaalta kun va¨lipiirin ja¨nnite laskee kriittisen
rajan alle, joka ta¨ma¨n tyo¨n tapauksessa on noin 420 volttia, alkaa taajuusmuuttajan
la¨hto¨virta kasvaa, jolloin johtoha¨vio¨t lisa¨a¨ntyva¨t.
Tuloksista na¨hda¨a¨n, etta¨ tasaja¨nniteva¨lipiirin kondensaattorit ovat selkea¨sti eniten
riippuvaisia verkon yliaaltosisa¨llo¨sta¨. Vaihtosuuntaajan muuttuneet la¨mpo¨tilat se-
littyva¨t pa¨a¨asiassa verkon ja¨nnitteen ja kuormituksen muuttuessa vaihdelleesta ta-
saja¨nnitteesta¨. Yliaalloilla oli vaikutusta tasasuuntaajan toimintaan astema¨a¨ra¨isesti
jopa enemma¨n kuin kondensaattoreihin, mutta la¨mpenema¨a¨n suhteutettuna muutos
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Kuva 29: Ja¨nniteyliaaltojen vaikutus tasasuuntaajan la¨mpo¨tilaan. Testien selitykset
on esitelty liitteessa¨ A.
on pienempi. Tasaja¨nniteva¨lipiirin kondensaattorin la¨mpo¨tilan laskeminen aktiivisen
verkkosuuntaajan kuormittamassa verkossa on mielenkiintoinen. La¨mpo¨tilojen las-
kemisen yksi selitta¨va¨ tekija¨ on muutos ACS350-laitteen syo¨tto¨virrassa. Aktiivisen
verkkosuuntaajan kuormittamassa verkossa syo¨tto¨virran ka¨yra¨muoto muuttui siten,
etta¨ osa virtapulsseista madaltui ja leveni. Koska kondensaattorin ha¨vio¨riippuvuus
virtaan on nelio¨llinen yhta¨lo¨n (33) mukaisesti, edella¨ kuvatut muutokset virran ka¨y-
ra¨muodossa va¨henta¨va¨t kondensaattorin tehoha¨vio¨ita¨.
Syo¨tto¨verkon parametrit ja tarkat la¨mpo¨tilanmittaustulokset on esitelty testikohtai-
sesti liitteessa¨ B. Testien selitykset on koottu liitteeseen A.
7.4 Verkon epa¨symmetrisyyden vaikutus
Epa¨symmetrinen syo¨tto¨ saatiin muodostettua lisa¨a¨ma¨lla¨ testattavaan ACS350- ka¨yt-
to¨o¨n optiona saatavilla oleva syo¨tto¨puolen kolmivaiheinen kuristin. Kun yksi kuris-
timen vaiheista oikosuljettiin, saatiin eri verkon vaiheisiin erisuuruiset induktanssit,
joka pakottaa kuormitettaessa testattavan laitteen syo¨tto¨ja¨nnitteen epa¨symmetri-
seksi. Saadut mittaustulokset on esitelty kuvassa 31. Testin 3 tulokset ovat tilan-
teesta, jossa syo¨tto¨verkossa ei ole ylima¨a¨ra¨ista¨ induktanssia. Testin 24 tulokset ovat
tilanteesta, jossa kaikki kuristimen vaiheet ovat kytkettyna¨ ja syo¨tto¨ on symmetri-
nen. Testissa¨ 25 verkon U-vaiheessa oleva induktanssi oikosuljettiin. Testissa¨ verkon
epa¨symmetriaksi saatiin uneg = 1, 3 %.
Kuvasta 31 na¨hda¨a¨n, etta¨ invertterin la¨mpo¨tilat seuraavat muuttuvaa va¨lipiirin ja¨n-
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Kuva 30: Ja¨nniteyliaaltojen vaikutus vaihtosuuntaajan la¨mpo¨tilaan. Testien selityk-
set on esitelty liitteessa¨ A.
nitetta¨, kuten kappaleessa 7.2 on selvitetty. Syo¨tto¨verkossa olevan induktanssin ma¨a¨-
ra¨ vaikuttaa vahvasti va¨lipiirin kondensaattorin la¨mpo¨tilaan. Kuvan 31 mukaisesti
kuristimen vaiheen oikosulkeminen nostaa kondensaattorin la¨mpo¨tilaa 5,9 ◦C, joka
vastaa komponentin la¨mpenema¨n kaksinkertaisumista.
Tasasuuntaajan mittaustulosten analysoinnissa on huomioitava, etta¨ vaihevirrat ei-
va¨t ole samansuuruisia, kun syo¨tto¨ja¨nnite on epa¨symmetrinen. Ta¨ma¨ na¨hda¨a¨n hyvin
testituloksista. Testeissa¨ 3 ja 24 mitattujen la¨mpo¨tilojen keskina¨iset suhteet pysyva¨t
samoina pisteiden DSU1-DSU4 va¨lilla¨. Kuumimman tuloksen antaa anturi DSU1.
Epa¨symmetrisella¨ syo¨to¨lla¨ puolijohteiden virrat muuttuvat erisuuriksi, ja kuumim-
man tuloksen antaakin anturi DSU3.
Verkon epa¨symmetria aiheuttaa merkitta¨va¨n muutoksen va¨lipiirin kondensaattorin
la¨mpo¨tilaan. Tasasuuntaajan anturikiinnityksille se aiheuttaa uuden epa¨varmuusla¨h-
teen, koska tasasuuntaajan vaihevirrat ja na¨in myo¨s eri vaiheiden ha¨vio¨tehot eiva¨t
ole samansuuruisia.
7.5 Verkon ja testattavan laitteen oikosulkusuhteen vaiku-
tus
Ta¨ssa¨ kappaleessa testattava laite kytkettiin kahteen erilaiseen generaattorisyo¨tto¨o¨n,
joilla oli erilaiset oikosulkutehot. Verkon oikosulkutehon pienentyessa¨ laitteen tuot-
tamat yliaaltovirrat tuottavat suurempia yliaaltoja¨nnitteita¨ verkkoon, koska verkon
impedanssi suurenee oikosulkutehon pienetyessa¨. Suurentunut verkon impedanssi li-
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Kuva 31: Verkon ja¨nnitteiden epa¨symmetrisyyden vaikutus taajuusmuuttajan la¨m-
po¨tiloihin. Mittapisteet ja testit on selitetty liitteessa¨ A.
sa¨a¨ tasaja¨nnitteenalenemaa va¨lipiirissa¨ yhta¨lo¨n (3) mukaisesti.
Oikosulkusuhteen merkityksen todistamiseksi laitetta testattiin mahdollisimman pie-
nitehoisella generaattorilla. Generaattorin nimellisteho oli 30 kVA. Testeissa¨ huo-
mattiin, ettei kyseista¨ taajuusmuuttajaa voi ka¨ytta¨a¨ ta¨ydella¨ teholla syo¨tto¨verkos-
sa, jonka nimellisteho on na¨in la¨hella¨ laitteen nimellistehoa. Laitteen verkkoon syo¨t-
ta¨ma¨t virtayliaallot sa¨ro¨yttiva¨t ja¨nnitteen ka¨yra¨muodon niin pahoin, etta¨ saatava
tasaja¨nnitteen sykkeisyys kasvoi huomattavan suureksi, ja laite kytkeytyi vikatilaan.
Laitetta pystyttiin kuitenkin kuormittamaan puolella teholla siten, etta¨ moottorin
pyo¨rimisnopeus puolitettiin. Ta¨llo¨in invertterissa¨ sa¨ilyy nimellisvirta, koska kuor-
mittava momentti on edelleen nimellinen.
Saadut tulokset on esitelty kuvassa 32. Tuloksista na¨hda¨a¨n, etta¨ kaikkien kompo-
nenttien la¨mpenema¨ pienenee. Tasasuuntaajan la¨mpo¨tila pienenee 0,9 ◦C, silla¨ yli-
aaltojen osuus laitteen syo¨tto¨virrasta laskee, vaikka perustaajuinen komponentti ei
muutukaan. Va¨lipiirin kondensaattorien la¨mpo¨tila pienenee 4,0 ◦C. Ta¨ha¨n syyna¨ on
esimerkiksi tasaja¨nnitteen sykkeisyyden pieneneminen, jolloin myo¨s kondensaattorin
virta pienenee. Vaihtosuuntaajan la¨mpo¨tila laskee tasaja¨nnitteen laskiessa 3,6 ◦C.
Toimittaessa puolella taajuudella on tasaja¨nnite aina riitta¨va¨ sopivan la¨hto¨ja¨nnit-
teen tuottamiseksi. Ta¨llo¨in pieneneva¨ tasaja¨nnite ei lisa¨a¨ la¨hto¨virtaa eika¨ myo¨ska¨a¨n
johtoha¨vio¨ita¨.
Kuvasta 33 na¨hda¨a¨n, etta¨ 30 kVA:n generaattorilla taajuusmuuttajan toimintatila
muuttuu, ja laitten virta ka¨ytta¨ytyy kuin siina¨ olisi tulokuristin. Kuvassa 34 on esi-
telty laitteen virran ka¨yra¨muoto 800 kVA:n generaattorilla. Lisa¨ksi huomataan, etta¨
pienitehoisen generaattorin ja¨nnitesa¨a¨to¨ on epa¨ideaalinen, jolloin ja¨nnitteen ka¨yra¨-
muodon huippu on korostetun leikkaantunut.
Syo¨tto¨verkon impedanssin merkitys taajuusmuuttajan toimintatilaan on merkitta¨-
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Kuva 32: Oikosulkusuhteen vaikutus laitteen la¨mpo¨tiloihin
va¨. Kahdella erilaisella oikosulkusuhteella tehtyja¨ testituloksia ei voi verrata suoraan
toisiinsa. Ta¨ma¨ on huomioitava, jos testeja¨ tehda¨a¨n useissa laboratorioissa, jolloin
syo¨tto¨muuntajissa on suurella todenna¨ko¨isyydella¨ eroa.
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Kuva 33: Syo¨tto¨virran ja ja¨nnitteen ka¨yra¨muodot 30 kVA:n syo¨to¨ssa¨
Kuva 34: Syo¨tto¨virran ja ja¨nnitteen ka¨yra¨muodot 800 kVA:n syo¨to¨ssa¨
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8 Tulosten tarkastelu
Kaikki tulokset osoittavat, etta¨ luotettavien testitulosten mittaaminen taajuusmuut-
tajasta vaatii asiantuntemusta. Epa¨onnistuneella anturin kiinnityksella¨ mittausten
tekeminen estyy kokonaan. Pahimmassa tapauksessa anturi mittaa la¨mpo¨tilaa na¨en-
na¨isen tarkasti, mutta mitattava piste ei vastaa haluttua pistetta¨.
Muutokset sa¨hko¨isissa¨ ilmio¨issa¨ vaikuttavat taajuusmuuttajan toimintapisteeseen,
jolloin tasaisen testausolosuhteen luominen kantaverkosta syo¨tto¨ja¨nnitteensa¨ saavan
muuntajan kautta on la¨hes mahdotonta. Yksitta¨isia¨ mittaustuloksia haettaessa ei ole
kuitenkaan merkitysta¨ millaisessa syo¨tto¨verkossa tulokset saadaan, kunhan olosuh-
teet ovat tunnetut. Taajuusmuuttajan tulee toimia luotettavasti myo¨s kun verkon
tila poikkeaa ideaalisesta. Komponenttitestaukseen ja vertailumittaukseen tarvitaan
kuitenkin vakaampi syo¨tto¨. Ta¨llo¨in generaattorin ka¨ytta¨minen on la¨hes va¨ltta¨ma¨-
to¨nta¨. Generaattorien tuottamassa ja¨nnitteen ka¨yra¨muodossa on kuitenkin eroja,
jolloin hyo¨dyn generaattorin ka¨yto¨sta¨ saa vain jos generaattorin koko verrattuna
testattavaan laitteeseen on tarpeeksi suuri.
8.1 La¨mpo¨tilanmittauksen epa¨varmuudet
Saaduista tuloksista na¨hda¨a¨n, etta¨ la¨mpo¨tilan mittausanturin kiinnityksella¨ ja pinta-
anturin tyypilla¨ on merkitta¨va¨ vaikutus mittaustuloksiin, kun mitattava piste on
pakotetun ilmankierron piirissa¨. La¨mpo¨tilanmittauksen mittausepa¨varmuudeksi saa-
tiin±1, 9 ◦C. Mittausepa¨varmuutta voitaisiin pienenta¨a¨ mittausja¨rjestelyn kalibroin-
nilla huomattavasti.
Merkitta¨va¨mpi tulos oli kuitenkin se, etta¨ mitattaessa kiehuvan veden la¨mpo¨tilaa
saatavan mittaustuloksen estimaatti poikkeaa halutusta la¨mpo¨tilasta 5,29 ◦C. Huo-
noimman kiinnityksen mittaustulos poikkesi kiehuvan veden la¨mpo¨tilasta 6,1 ◦C.
Tuloksista na¨hda¨a¨n selkea¨sti, etta¨ mitattavan pinnan ja la¨mpo¨tila-anturin va¨lille
muodostuu suuria la¨mpo¨tilagradientteja. Ta¨llo¨in mitta-anturin paikka tulee valita
huolella, jotta voidaan olla varmoja siita¨, mita¨ todella mitataan.
Anturia kiinnitetta¨essa¨ optimaalinen tilanne olisi siis, etta¨ pinnan ja anturikiinnityk-
sen termiset ominaisuudet olisivat samankaltaiset. Ta¨llo¨in anturi ei ha¨iritsisi pinnan
normaalia ja¨a¨htymista¨, ja mitattu la¨mpo¨tila olisi todellinen pintala¨mpo¨tila ilman-
kierrosta huolimatta. Todellisuudessa anturin ominaisuudet poikkeavat pinnan omi-
naisuuksista, eika¨ na¨in yksinkertaista tarkastelua voida tehda¨. Tuloksista na¨hda¨a¨n,
etta¨ sa¨hko¨inen eriste huonontaa termista¨ kontaktia anturin ja mitattavan pinnan
va¨lilla¨. Eristeliima anturin ja ja¨a¨hdytysilman va¨lissa¨ taas huonontaa anturin ja¨a¨hty-
mista¨ ja¨a¨hdytysilman vaikutuksesta. Voidaan kuitenkin sanoa, etta¨ eristeen ka¨ytto¨
molemmilla puolilla huonontaa seka¨ anturin la¨mpenemista¨ etta¨ ja¨a¨htymista¨, jolloin
vaikutukset ovat vastakkaiset.
Tapauksessa, jossa konvektion aiheuttamat la¨mpo¨tilagradientit on eliminoitu na¨h-
da¨a¨n, etta¨ la¨mpo¨tilat eri termoparien va¨lilla¨ ovat hyvin samankaltaiset. Kalibroi-
malla valmiin termoparikytkenna¨n esimerkiksi la¨mpo¨kaapissa voidaan mittauksen
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epa¨varmuutta pienenta¨a¨ standardien ja datalehtien antamasta pahimman tapauk-
sen epa¨varmuudesta. Ta¨llo¨in termoparimenetelma¨lla¨ pystyta¨a¨n mittaamaan myo¨s
pienia¨ la¨mpo¨tilaeroja. Nykyisella¨a¨n hyva¨na¨ nyrkkisa¨a¨nto¨na¨ mittausepa¨varmuudelle
voidaan pita¨a¨ ±2 ◦C. Lisa¨ksi pita¨a¨ huomioida anturin kiinnityksen epa¨ideaalisuuk-
sista aiheutuva pysyva¨ poikkeama mittaustulokseen.
La¨mpo¨tilanmittausten kehitta¨miseksi olisi ta¨rkea¨a¨ vakioida ka¨ytetta¨via¨ menetelmia¨,
jotta tulokset olisivat paremmin vertailukelpoisia. Erilaisten komponenttien pinta-
la¨mpo¨tilojen mittaamiseen pita¨isi ma¨a¨ritella¨ erikseen ka¨ytetta¨va¨t kiinnitystavat, jol-
loin voidaan arvioida mittauksen epa¨varmuuksia tarkemmin.
Tapauksissa, joissa antureita porataan pintojen sisa¨lle tulisi testata kaupallisesti val-
mistettuja antureita, jolloin anturin valmistuksesta aiheutuvista ongelmista pa¨a¨sta¨i-
siin. Samoin voitaisiin ka¨ytta¨a¨ tarpeen mukaan valmiiksi sa¨hko¨isesti eristettya¨ an-
turia, jolloin mittaustarkkuudet paranisivat huomattavasti haastavissa ka¨ytto¨koh-
teissa. Nykyisin anturia ei voida porata pintaan, jonka potentiaali poikkeaa maapo-
tentiaalista.
Tarvittaessa tarkempaa la¨mpo¨tilanmittausta tulisi tutkia mahdollisuutta kalibroida
valmiita la¨mpo¨tilanmittausja¨rjestelyja¨, jolloin la¨mpo¨tilanmittauksen mittausepa¨var-
muutta voitaisiin pienenta¨a¨ huomattavasti nykyisesta¨ kahdesta asteesta. Mahdolli-
nen toteutustapa olisi kalibroida anturi paikalleen kiinnitettyna¨ la¨mpo¨kaapissa, jon-
ka la¨mpo¨tila nostetaan tietyksi ja annetaan tasaantua, kunnes termodynaaminen
tasapainotila on saavutettu. Ta¨ma¨ vaatisi la¨mpo¨kaapilta tarkkoja sa¨a¨to¨ominaisuuk-
sia, jotta haluttu la¨mpo¨tila pystytta¨isiin ylla¨pita¨ma¨a¨n halutulla tarkkuudella koko
kalibroinnin ajan.
Taajuusmuuttajan komponenteissa on valmistuksen toleransseista aiheutuvia eroa-
vuuksia, jolloin myo¨s la¨mpenema¨testien tulokset muuttuvat laitteen muuttuessa. Si-
muloimalla tulisi varmistaa toleranssien a¨a¨ripa¨issa¨ olevien komponenttien ha¨vio¨te-
hoissa olevat eroavuudet, jonka ja¨lkeen voitaisiin mitata toleranssirajojen molemmis-
sa a¨a¨ripa¨issa¨ olevien laitteiden la¨mpenema¨testien tulokset. Na¨in saataisiin laiteyk-
silo¨sta¨ riippuvat rajat la¨mpenema¨testien tuloksille. Ta¨ma¨ on oleellista, jos tyyppi-
testien tuloksia halutaan myo¨hemmin tarkentaa. Jos oleellisten pa¨a¨piirikomponent-
tien sijoittuminen omiin toleranssirajoihinsa ei ole tunnettu, antaa uudella laitteella
tehtyjen mittaustulosten vertaaminen vanhoihin testituloksiin hyvin epa¨luotettavia
tuloksia.
8.2 Syo¨tto¨verkosta aiheutuvat epa¨varmuudet
Saaduista tuloksista na¨hda¨a¨n, etta¨ kaikki ka¨sitellyt verkon muuttuvat parametrit
vaikuttavat taajuusmuuttajan la¨mpenema¨testeissa¨ saataviin tuloksiin. Koska mit-
taukset on tehty vain yhdelle laitetyypille seka¨ vain yhdelle laitetyypin yksilo¨lle, ei
astema¨a¨ra¨isista¨ tuloksista voida tehda¨ yleisia¨ johtopa¨a¨to¨ksia¨. Kappaleessa 4 esitellyt
komponenttien ha¨vio¨yhta¨lo¨t ovat yleisia¨, joten kappaleessa 7 esitellyt la¨mpo¨tilojen
muutosten syyt eiva¨t ole laiteriippuvaisia.
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Taulukkoon 14 on koottu yhteenveto syo¨tto¨verkon ominaisuuksien vaikutuksista.
Tuloksista na¨hda¨a¨n, etta¨ syo¨tto¨ja¨nnitteen muutokset vaikuttavat merkitta¨vimmin
tasasuuntaajaan ja vaihtosuuntaajaan. Verkon yliaallot vaikuttavat tasaisesti kaik-
kiin taajuusmuuttajan pa¨a¨piirikomponentteihin. Verkon epa¨symmetrisyys vaikuttaa
selkea¨sti eniten va¨lipiirin kondensaattoreihin. Oikosulkusuhde vaikuttaa va¨lipiirin
kondensaattoreihin seka¨ vaihtosuuntaajaan, mutta tasasuuntaajaan sen vaikutus on
pienempi.




Syo¨tto¨ja¨nnitteen vaikutus 1,0 ◦C 3,5 ◦C 3,4 ◦C
Yliaaltojen vaikutus 3,0 ◦C 2,3 ◦C 2,1 ◦C
Epa¨symmetrisyyden vaikutus 5,9 ◦C 2,2 ◦C 0,3 ◦C
Oikosulkusuhteen vaikutus 4,0 ◦C 0,9 ◦C 3,6 ◦C
Sa¨hko¨iset ilmio¨t vaikuttavat saataviin mittaustuloksiin muuttamalla taajuusmuutta-
jan toimintapistetta¨. Tuotekehitykssa¨ tehda¨a¨n usein vertailevia testeja¨ ja juuri na¨ita¨
testausmenetelmia¨ tulisi kehitta¨a¨. Yksi mahdollisuus on ka¨ytta¨a¨ omaa generaatto-
risyo¨tto¨a¨ testattavalle laitteelle, jolloin syo¨to¨n parametrit pysyva¨t vakiona testista¨
toiseen. Generaattorin ominaisuuksien tulisi olla mahdollisimman la¨hella¨ muuntaja-
syo¨tto¨a¨, jotta saatavat tulokset olisivat vertailukelpoisia keskena¨a¨n. Generaattorin
tehon tulisi olla suuri verrattuna testattavaan laitteeseen, jotta saavutettaisiin riit-
ta¨va¨ oikosulkusuhde testattavan laitteen ja generaattorin va¨lille.
Ka¨ytetta¨essa¨ generaattorisyo¨tto¨a¨ halutaan usein sa¨a¨ta¨a¨ generaattorin la¨hto¨ja¨nni-
tetta¨. Ta¨llo¨in ta¨ytyy huomioida, etta¨ ja¨nnitteen muuttuessa myo¨s generaattorin toi-
mintapiste muuttuu, ja sen parametrit kuten induktanssi ta¨ytyy ottaa huomioon
tuloksia analysoitaessa.
Yliaaltojen vaikutuksen mittauksista na¨hda¨a¨n, ettei verkon yliaaltosisa¨lto¨a¨ voida
ma¨a¨ritella¨ yksiselitteisesti pelka¨sta¨a¨n verkon sa¨ro¨kertoimen (THD) avulla. Erilaiset
yliaaltotaajuudet vaikuttavat taajuusmuuttajan toimintaan toisistaan poikkeavasti,
eika¨ ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ tehtyjen mittausten perusteella voida tehda¨ luotettavia johtopa¨a¨-
to¨ksia¨ yliaalloista aiheutuvista muutosilmio¨ista¨. Ta¨ma¨n tyo¨n tuloksista na¨hda¨a¨n, et-
ta¨ passiviset ja aktiiviset tulosillat vaikuttavat toisistaan poikkeavasti verkon muihin
taajuusmuuttajakuormiin.
Erilaisia verkko-olosuhteita tulisi testata simuloimalla. Yksitta¨isten yliaaltokompo-
nenttien vaikutus saadaan na¨kyviin paremmin simuloimalla, koska ta¨llo¨in voidaan
olla varmoja siita¨, etta¨ ka¨sitella¨a¨n vain yhta¨ muuttujaa kerrallaan. Simulointitu-




Tyo¨ssa¨ on ka¨sitelty erikseen la¨mpo¨tilanmittausta seka¨ sa¨hko¨isia¨ olosuhteita. Aiheet
ovat sina¨lla¨a¨n toisistaan riippumattomia, mutta muodostavat yhdessa¨ taajuusmuut-
tajan la¨mpenema¨testin virhela¨hteet.
La¨mpo¨tilanmittauksen virheet toteutuvat la¨hes poikkeuksetta suuntaan, jossa anturi
na¨ytta¨a¨ pintala¨mpo¨tilan pienemma¨ksi kuin todellisuudessa. Ta¨ma¨ on huomattavaa,
silla¨ ka¨ytetyt menetelma¨t antavat systemaattisesti liian matalia la¨mpo¨tiloja. Lisa¨ksi
ka¨ytetty la¨mpo¨tilojen tasaantumisen yksinkertaistettu malli lisa¨a¨ la¨mpo¨tilojen poik-
keamaa samaan suuntaan. Na¨in ollen mittaustuloksia analysoitaessa olisi ta¨rkea¨a¨,
etta¨ ka¨ytetta¨vissa¨ olisi tieto kiinnitystavasta, seka¨ mitattavan pinnan ja¨a¨hdytysta-
vasta.
Sa¨hko¨isten suureiden muutokset vaikeuttavat erityisesti komponenttien vertailutes-
tausta seka¨ muita testeja¨, joissa verkko-olosuhteiden tulisi pysya¨ mahdollisimman
muuttumattomina testista¨ toiseen. Na¨issa¨ testeissa¨ laitteen syo¨tta¨minen oman eril-
lisen generaattorin kautta muodostuu la¨hes va¨ltta¨ma¨tto¨ma¨ksi testien vertailukelpoi-
suuden kannalta.
Tyo¨ssa¨ ka¨sitelty alue on eritta¨in laaja. Ta¨ma¨ tyo¨ soveltuukin hyvin esiselvityksek-
si jatkossa tehta¨va¨lle tutkimukselle. Tyo¨sta¨ voidaan johtaa kolme erilaista pa¨a¨tee-
maa, joissa lisa¨tutkimus on tarpeellista. Ensimma¨ista¨ teemaa, sa¨hko¨isen ympa¨risto¨n
vaikutusta on ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ tutkittu mittauksin vain ACS350-laitteen tapauksessa.
Mahdollisia testattavia laitteita on paljon, mutta olisi ta¨rkea¨a¨ tutkia ainakin ta-
paus, jossa testattava laite sisa¨lta¨a¨ tulokuristimen. Toisena voidaan pita¨a¨ la¨mpo¨ti-
lamittauksen toteuttamista, johon ta¨ma¨ tyo¨ tarjoaa hyva¨n la¨hestymisen. Lisa¨tut-
kimusta vaatii ainakin kaupallisten anturien ka¨ytto¨o¨notto mitattaessa la¨mpo¨tiloja
suoraan puolijohdekomponenteilta. Kolmas teema, jota ei olla ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ ka¨sitel-
ty on komponenttien toleransseista aiheutuvat epa¨varmuudet. Ta¨lle virhela¨hteelle
olisi ta¨rkea¨a¨ ma¨a¨ritta¨a¨ suhteellinen suuruus verrattuna muihin testaustilanteiden
epa¨varmuuksiin.
Jatkotutkimuksen kannalta osa-alueet riippuvat kiintea¨sti toisistaan. Tutkimuksen
aloittaminen vaatii asiantuntemusta kaikista osa-alueista. La¨mpenema¨testeja¨ teh-
dessa¨ syo¨tto¨verkon tunteminen on ratkaisevaa, jotta osataan vakioida oleelliset para-
metrit mittauksissa. Sa¨hko¨isia¨ olosuhteita ma¨a¨ritetta¨essa¨ taajuusmuuttajan la¨mpo¨-
tilaka¨ytta¨ytymisen tunteminen on oleellista, jotta tiedeta¨a¨n millaisia verkko-olosuh-
teita ollaan hakemassa. Mittausten syo¨tto¨verkkona tulisi ka¨ytta¨a¨ normaalia ka¨ytto¨-
olosuhdetta laitteelle. Testaaminen mahdollisimman ideaalisella sinimuotoisella syo¨-
to¨lla¨ ei vastaa normaalia ka¨ytto¨olosuhdetta.
Taajuusmuuttajia ka¨yteta¨a¨n hyvin erilaisissa verkko-olosuhteissa, eika¨ missa¨a¨n ma¨a¨-
ritella¨ pahimpia mahdollisia olosuhteita. Standardeissa ma¨a¨ritella¨a¨n rajoja, muttei
ma¨a¨ritella¨ tilastollisesti todenna¨ko¨isia¨ verkko-olosuhteita. Testatessa tuleekin tieta¨a¨
millaisiin verkko-olosuhteisiin laitetta tullaan myyma¨a¨n, jotta tehta¨va¨t testit varmis-
tavat laitteen toiminnan ka¨ytto¨kohteiden sa¨hko¨isesti huonoimmissa olosuhteissa.
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Yhteenvetona voidaan todeta, etta¨ mittausepa¨varmuuksista aiheutuvat virhekompo-
nentit ovat ongelma vain kun tuloksia halutaan verrata toisiinsa. Jos tulosten perus-
teella tullaan tekema¨a¨n ratkaisevia johtopa¨a¨to¨ksia¨, tulee niiden olla riitta¨va¨n luotet-
tavia. Nyrkkisa¨a¨nto¨na¨ voidaan pita¨a¨, etta¨ kiinnityksen epa¨ideaalisuudet aiheuttavat
liian pienia¨ mittaustuloksia verrattuna todelliseen la¨mpo¨tilaan.
65
Viitteet
[1] Agilent Technologies Practical temperature measurements Application note 290,
U.S.A, 2000, 32 s.
[2] ASTM STP 470 Manual on the Use of Thermocouples in Temperature Measu-
rement ASTM International, Special Technical Report, Philadelphia, 1970, 249
s.
[3] Casanellas, F. Losses in PWM Inverters Using IGBTs IEE Proceedings, 1994,
s. 235-239.
[4] EA 4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration Euro-
pean co-operation for Accreditation, 1999, 78 s.
[5] Halasz, S., Huu, B.T. Two-phase PWM technique for inverter fed AC drive
IECON, 1997, s. 688-693.
[6] IEC 61000-2-1 Description of the environment - Electromagnetic environment
for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply
systems IEC Technical Report, Geneve, 1990, 52 s.
[7] IEC 61000-2-4 Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-
frequency conducted disturbances IEC Basic EMC Publication, Geneve, 2002,
78 s.
[8] IEC 61000-2-6 Environment - Section 6: Assessment of the emission levels in the
power supply of industrial plants as regards low frequency conducted disturbances
IEC Technical Report, Geneve, 1995, 120 s.
[9] IEC 61000-3-4 Limits - Limitation of emission of harmonic currents in low-
voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16
A IEC Technical Report, Geneve, 1998, 32 s.
[10] Ikonen, E., Lehto, A., Wallin, P., A¨ija¨la¨, A. Anturitekniikan perusteita Espoo,
Teknillinen korkeakoulu, 2000, 250 s.
[11] Kyyra¨, J. Suuntaajatekniikka Espoo, Teknillinen korkeakoulu, 2007, 320 s.
[12] Luomi, J., Niiranen, J., Niemenmaa, A. Sa¨hko¨mekaniikka ja sa¨hko¨ka¨yto¨t Luen-
tomoniste, 1. osa, Teknillinen Korkeakoulu, Espoo, 2007, 165 s.
[13] Mohan, N., Undeland, T.M. ja Robbins, W.P. Power electronics - Converters,
Applications and Design 2003, 3. painos, 802 s.
[14] Niiranen, J. Sa¨hko¨moottorika¨yto¨n digitaalinen ohjaus Espoo, Teknillinen kor-
keakoulu, 1999, 379 s.
[15] Niiranen, J. Tehoelektroniikan komponentit Espoo, Teknillinen korkeakoulu,
2001, 234 s.
66
[16] NIST Monograph 175, Temperature-Electromotive Force Reference Functions
and Tables for the Letter-Designated Thermocouple Types Based on the ITS-
90, National Institute of Standards and Technology, Washington, D.C., 1993,
630 s.
[17] Pinho, P. Efficiency of a Voltage Sources Inverter with Controllable Interme-
diate DC-Voltage Diplomityo¨, Espoo, 2002, 108 s.
[18] Schmidt, E. VDI-Wasserdampftafeln Ausgabe B, Springer, Berlin, 1963, 151 s.
[19] Va¨a¨ta¨inen, T. Minimization of Losses in Frequency Converters Diplomityo¨,
Espoo, 2002, 85 s.
67
Liite A: La¨mpenema¨testien selitykset
Liitteessa¨ on esitelty la¨mpo¨tilanmittauksen anturipaikat seka¨ sa¨hko¨isten testien ku-
vaukset.
Taulukossa A1 on selvitetty ka¨ytetyt anturien kiinnityskohdat. Ja¨a¨hdytyselementin
kiinnityskohdat on esitelty erikseen kuvassa A1. Anturit porattiin ja¨a¨hdytyselemen-
tin pohjan la¨pi siten, etta¨ anturi mittaa case-la¨mpo¨tilaa puolijohteen kohdalta.
Tyo¨n aikana tehtiin yhteensa¨ 25 erilaista la¨mpenema¨testia¨. Testien selitykset on
koottu omaksi kokonaisuudekseen:
Testi 1 Ensimma¨inen syo¨tto¨ja¨nnitteen vaikutuksen testeista¨. Syo¨tto¨na¨ ka¨ytettiin
800 kVA:n generaattoria. Testin syo¨tto¨ja¨nnite 380 V, testilaitteen moottorin
taajuus 50 Hz.
Testi 2 Syo¨tto¨na¨ ka¨ytettiin 800 kVA:n generaattoria. Testin syo¨tto¨ja¨nnite 380 V
ja testilaitteen moottorin taajuus 25 Hz.
Testi 3 Kuten testi 1, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 400 V.
Testi 4 Kuten testi 2, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 400 V.
Testi 5 Kuten testi 1, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 420 V.
Testi 6 Kuten testi 2, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 420 V.
Testi 7 Kuten testi 1, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 480 V.
Testi 8 Kuten testi 2, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 480 V.
Testi 9 Kuten testi 1, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 500 V.
Testi 10 Kuten testi 2, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 500 V.
Testi 11 Ensimma¨inen ja¨nniteyliaaltojen vaikutuksen testeista¨. Syo¨tto¨na¨ ka¨ytet-
tiin 800 kVA:n generaattoria. Generaattorin kuormituksena lisa¨ksi n. 120 kW
diodisilta. Syo¨tto¨ja¨nnite 400 V ja testilaitteen moottorin taajuus 50 Hz.
Testi 12 Syo¨tto¨na¨ ka¨ytettiin 800 kVA:n generaattoria. Generaattorin kuormitukse-
na lisa¨ksi n. 120 kW diodisilta. Syo¨tto¨ja¨nnite 400 V ja testilaitteen moottorin
taajuus 25 Hz.
Testi 13 Kuten testi 11, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 500 V.
Testi 14 Kuten testi 12, mutta syo¨tto¨ja¨nnitteella¨ 500 V.
Testi 15 Testi vajaalla kuormituksella 800 kVA:n generaattorisyo¨to¨ssa¨.
Testi 16 Kuten testi 15, mutta generaattorin kuormituksena lisa¨ksi n. 120 kW dio-
disilta.
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Testi 17 Ensimma¨inen oikosulkusuhteen vaikutuksen testeista¨. Syo¨tto¨na¨ ka¨ytettiin
30 kVA:n generaattoria. Syo¨tto¨ja¨nnite 400 V ja testilaitteen moottorin taajuus
25 Hz.
Testi 18 Testi laboratorion syo¨tto¨verkossa normaalissa verkon ka¨ytto¨tilanteessa.
Testi 19 Testi mahdollisimman kuormittamattomassa laboratorioverkossa.
Testi 20 Laboratorioverkossa kuormana lisa¨ksi n. 300 kW diodisilta 400 voltin ja¨n-
niteportaassa seka¨ verkkosuuntaaja 500 voltin ja¨nniteportaassa, jolla teho syo¨-
teta¨a¨n takaisin verkkoon. Ja¨nniteportaiden va¨lilla¨ on sa¨a¨sto¨muuntaja.
Testi 21 Laboratorioverkossa kuormana tyhja¨ka¨ynnissa¨ oleva verkkosuuntaaja 500
voltin ja¨nniteportaaseen kytkettyna¨.
Testi 22 Kuten testi 19.
Testi 23 Syo¨tto¨na¨ 800 kVA:n generaattori, jonka kuormituksena oli lisa¨ksi n. 80
kW verkkosuuntaaja. Verkkosuuntaajan DC-ja¨nnite oli nostettu 770 volttiin.
Testi 24 Syo¨tto¨na¨ 800 kVA:n generaattori ja syo¨tto¨puolella testattavan laitteen
optiokuristin.
Testi 25 Kuten testi 25, mutta kuristimen U-vaihe oikosuljettu.
Kuva A1: La¨mpo¨tila-anturien paikat ACS350-laitteen ja¨a¨hdytyselementissa¨
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Taulukko A1: La¨mpo¨tilanmittauksen anturien kiinnityskohdat
Lyhenne Selite
C1 Tasaja¨nnitekondensaattorin 1 pinta
C2 Tasaja¨nnitekondensaattorin 2 pinta
C3 Tasaja¨nnitekondensaattorin 3 pinta
C4 Tasaja¨nnitekondensaattorin 4 pinta
C5 Tasaja¨nnitekondensaattorin 5 pinta
C6 Tasaja¨nnitekondensaattorin 6 pinta
C7 Tasaja¨nnitekondensaattorin 7 pinta
C8 Tasaja¨nnitekondensaattorin 8 pinta
FET FET-transistorin pinta
Shunt Shunt-vastuksen pinta
DSU side Ja¨a¨hdytyselementin pinta tasasuuntaajan vieressa¨
INU side Ja¨a¨hdytyselementin pinta vaihtosuuntaajan vieressa¨
DSU1 Tasasuuntaajan case-la¨mpo¨tila 1
DSU2 Tasasuuntaajan case-la¨mpo¨tila 2
DSU3 Tasasuuntaajan case-la¨mpo¨tila 3
DSU4 Tasasuuntaajan case-la¨mpo¨tila 4
INU1 Invertterin case-la¨mpo¨tila 1




Ta¨ha¨n liitteeseen on koottu kaikki tyo¨n mittaustulokset.
Yhteenvedot tehdyista¨ testeista¨ on koottu taulukoihin B1-B5. Tyo¨ssa¨ ka¨ytetyt la¨m-
po¨tilanmittaustulokset on tasaja¨nnitekondensaattorin osalta saatu kondensaattorin
7 tuloksista. Tasasuuntaajan la¨mpo¨tilat on saatu DSU1:n tuloksista ja vaihtosuun-
taajan la¨mpo¨tilat INU1:n tuloksista.
Taulukoissa B6-B8 on esitelty ta¨ydelliset la¨mpo¨tilanmittaustulokset tehdyista¨ mit-
tauksista.
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Taulukko B1: Yhteenveto testeista¨ 1-5
Testi 1 2 3 4 5
Syo¨tto¨
Ja¨nnite (V) L12 380,3 380,5 400,6 400,4 420,5
L23 380 380,3 400,3 400,2 420,3
L31 380 380,4 400,4 400,3 420,3
Virta (A) L12 51,0 29,0 48,3 28,0 47,0
L23 51,0 29,0 48,0 27,9 46,0
L31 51,0 29,0 49,0 27,9 47,0
UTHD (%f) L12 3,8 2,5 3,5 2,3 3,3
L23 3,8 2,5 3,5 2,3 3,3
L31 3,9 2,6 3,6 2,4 3,4
ITHD (%f) L12 94,7 111,5 97,6 114,1 100,1
L23 95,7 112,3 98,5 114,8 101,1
L31 95,4 112,0 98,2 114,6 100,8
DC-ja¨nnite (V) 522,6 529,5 551,9 558,3 580,5
La¨hto¨ (Mitattu)
Virta (A) perusaalto 43,9 40 42,4 40,1 40,6
Virta (A) RMS 44,3 40,5 42,5 39,8 41
Teho (kW) perusaalto 23,6 12,1 23,5 12,1 23,4
Teho (kW) RMS 23,8 12,3 23,5 12,1 23,5
La¨hto¨ja¨nnite (V) perusaalto 358 206 378,4 205,5 398,9
La¨hto¨ja¨nnite (V) RMS 400,8 299,6 422,4 306,4 446,2
La¨hto¨ (ACS350)
Virta (A) 44,2 40,8 42,4 40,7 41,1
Teho (kW) 23,4 11,6 23,4 11,6 23,3
DC ja¨nnite (V) 524,4 531,0 553,7 559,8 582,5
Momentti (%) 103,6 102,3 103,3 102,2 103,2
La¨mpo¨tilat
DC-kondensaattori 41,3 36,5 40,7 36,4 40,3
Tasasuuntaaja 64,6 52,9 62,8 53,0 61,1
Vaihtosuuntaaja 84,3 77,6 82,1 79,0 80,9
Tuloilma 25 25 25 25 25
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Taulukko B2: Yhteenveto testeista¨ 6-10
Testi 6 7 8 9 10
Syo¨tto¨
Ja¨nnite (V) L12 420,4 480,4 480,4 500,4 500,3
L23 420,2 480,1 480,1 500,1 500,1
L31 420,3 480,3 480,2 500,2 500,2
Virta (A) L12 27,0 42,0 24,0 41,0 24,0
L23 27,0 42,0 24,0 41,0 24,0
L31 27,0 42,0 24,0 41,0 23,7
UTHD (%f) L12 2,2 2,8 2,0 2,6 1,9
L23 2,2 2,7 1,9 2,6 1,9
L31 2,3 2,9 2,0 2,7 2,0
ITHD (%f) L12 116,6 107,1 123,6 109,1 125,7
L23 117,3 107,8 123,9 109,8 126,0
L31 117,1 107,6 123,9 109,7 126,1
DC-ja¨nnite (V) 587,1 667,4 673,6 692,1 701,7
La¨hto¨ (Mitattu)
Virta (A) perusaalto 39,8 41,3 40,8 41,2 40,8
Virta (A) RMS 40 41,6 41,2 41,5 41,3
Teho (kW) perusaalto 12,1 23,7 12,3 23,8 12,3
Teho (kW) RMS 12,2 23,8 12,5 23,9 12,6
La¨hto¨ja¨nnite (V) perusaalto 205,8 399,6 204,9 400 204,9
La¨hto¨ja¨nnite (V) RMS 313,3 475,6 333 484 339,1
La¨hto¨ (ACS350)
Virta (A) 40,7 41,0 41,0 41,2 41,0
Teho (kW) 11,6 23,0 11,6 23,4 11,6
DC ja¨nnite (V) 588,5 670,3 676,7 698,8 705,5
Momentti (%) 102,2 102,9 103,0 103,4 103,0
La¨mpo¨tilat
DC-kondensaattori 36,4 40,6 36,2 40,6 36,0
Tasasuuntaaja 52,9 61,3 53,1 61,1 53,2
Vaihtosuuntaaja 80,4 89,2 84,7 89,8 86,0
Tuloilma 25 25 25 25 25
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Taulukko B3: Yhteenveto testeista¨ 11-15
Testi 11 12 13 14 15
Syo¨tto¨
Ja¨nnite (V) L12 401,1 401,2 501 501 400,4
L23 400,4 400,5 500,4 500,4 400,1
L31 400,1 400,3 500,3 500,4 400,2
Virta (A) L12 53,0 30,0 43,0 25,0 38,0
L23 50,0 28,0 41,0 23,0 38,0
L31 51,0 28,0 41,8 23,0 38,0
UTHD (%f) L12 6,8 6,6 5,2 5,0 2,9
L23 6,9 6,7 5,3 5,1 2,9
L31 7,1 6,9 5,4 5,2 3,0
ITHD (%f) L12 100,2 114,6 107,1 120,5 103,9
L23 98,4 112,4 105,3 118,9 104,7
L31 100,2 115,0 107,8 122,1 104,4
DC-ja¨nnite (V) 533,0 536,0 672,8 677,4 554,2
La¨hto¨ (Mitattu)
Virta (A) perusaalto 44,3 40,8 41,4 40,8 33,7
Virta (A) RMS 44,6 40,9 41,4 41 33,8
Teho (kW) perusaalto 24,1 12,4 23,8 12,4 17,9
Teho (kW) RMS 24 12,5 23,9 12,6 18,1
La¨hto¨ja¨nnite (V) perusaalto 365 205,8 400 204,9 380,3
La¨hto¨ja¨nnite (V) RMS 408,5 301,6 476,3 334,4 423,7
La¨hto¨ (ACS350)
Virta (A) 43,6 40,6 41,0 40,8 33,4
Teho (kW) 23,5 11,6 23,4 11,7 17,9
DC ja¨nnite (V) 534,3 538,5 676,7 680,1 556,1
Momentti (%) 103,8 102,4 103,5 103,3 79,1
La¨mpo¨tilat
DC-kondensaattori 42,4 37,1 41,0 36,4 37,1
Tasasuuntaaja 64,4 53,1 61,7 53,5 52,5
Vaihtosuuntaaja 82,5 76,9 88,5 84,1 65,7
Tuloilma 25 25 25 25 25
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Taulukko B4: Yhteenveto testeista¨ 16-20
Testi 16 17 18 19 20
Syo¨tto¨
Ja¨nnite (V) L12 401,5 394,6 417,5 414,2 406,3
L23 400,8 394,1 418,5 415,6 407,1
L31 400,6 393,9 418,8 415,6 408,5
Virta (A) L12 39,0 19,0 48,2 49,9 51,0
L23 40,2 20,0 49,2 50,3 49,2
L31 39,0 19,0 48,8 50,0 51,6
UTHD (%f) L12 6,6 12,4 5,7 2,6 7,0
L23 6,7 12,8 5,7 2,6 7,0
L31 6,9 12,7 5,7 2,5 7,0
ITHD (%f) L12 104,8 25,8 103,9 111,6 103,6
L23 105,9 25,8 102,9 108,7 100,1
L31 106,3 25,6 102,8 109,4 98,5
DC-ja¨nnite (V) 535,3 511,7 572,5 567,3 540,9
La¨hto¨ (Mitattu)
Virta (A) perusaalto 34,3 40,7 41,7 42,3 43,4
Virta (A) RMS 34,2 41 41,7 42,6 43,3
Teho (kW) perusaalto 18,1 12,3 23,8 23,8 24
Teho (kW) RMS 18 12,3 23,9 23,8 24
La¨hto¨ja¨nnite (V) perusaalto 367,2 205,6 391,6 388,8 370
La¨hto¨ja¨nnite (V) RMS 410,6 294,7 437,8 435,3 414,3
La¨hto¨ (ACS350)
Virta (A) 33,9 40,5 41,4 41,4 42,9
Teho (kW) 17,8 11,6 23,4 23,4 23,4
DC ja¨nnite (V) 536,7 513,7 574,0 572,4 541,6
Momentti (%) 78,9 102,2 103,5 103,5 103,5
La¨mpo¨tilat
DC-kondensaattori 38,1 32,4 41,4 42,7 40,4
Tasasuuntaaja 53,6 52,1 61,7 62,3 63,3
Vaihtosuuntaaja 66,2 75,4 79,6 80,3 81,3
Tuloilma 25 25 25 25 25
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Taulukko B5: Yhteenveto testeista¨ 21-25
Testi 21 22 23 24 25
Syo¨tto¨
Ja¨nnite (V) L12 396,4 396,9 401,8 400,2 403,9
L23 397,1 398,1 401,1 400,2 396,2
L31 397,6 398,4 401,3 400,3 397,8
Virta (A) L12 52,4 52,0 48,0 38,0 48,0
L23 52,6 52,0 48,0 38,0 50,0
L31 52,9 52,0 47,1 38,0 30,0
UTHD (%f) L12 5,9 2,5 4,3 9,0 6,1
L23 5,8 2,6 4,3 8,9 9,8
L31 5,8 2,5 4,4 8,9 5,7
ITHD (%f) L12 106,7 109,5 93,3 39,8 73,1
L23 106,0 106,7 94,5 40,1 50,0
L31 105,3 107,0 93,9 39,9 68,9
DC-ja¨nnite (V) 541,8 545,3 550,0 528,2 536,8
La¨hto¨ (Mitattu)
Virta (A) perusaalto 43,4 42,8 42,6 44,2 44,2
Virta (A) RMS 43,6 43,3 43,3 44,2 44
Teho (kW) perusaalto 23,9 23,8 23,7 23,9 24
Teho (kW) RMS 24,1 24,1 24 23,9 24
La¨hto¨ja¨nnite (V) perusaalto 370,6 373,6 379,3 363,3 365,4
La¨hto¨ja¨nnite (V) RMS 415 418 422 405,9 408,8
La¨hto¨ (ACS350)
Virta (A) 43,2 42,7 42,3 43,6 43,4
Teho (kW) 23,5 23,4 23,4 23,5 23,4
DC ja¨nnite (V) 542,1 547,5 554,7 530,3 539,0
Momentti (%) 103,9 103,7 103,6 103,8 103,7
La¨mpo¨tilat
DC-kondensaattori 42,7 42,9 39,9 31,0 36,9
Tasasuuntaaja 63,2 63,7 62,1 61,7 60,1
Vaihtosuuntaaja 81,0 81,5 80,4 80,7 81,5
Tuloilma 25 25 25 25 25
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Taulukko B6: La¨mpo¨tilanmittaustulokset testeista¨ 1-10
Testi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1 32,7 29,0 32,5 28,8 32,3 28,9 32,3 28,7 32,7 29,5
C2 32,1 28,5 31,8 28,3 31,7 28,3 31,5 28,1 31,8 28,8
C3 35,5 30,9 35,2 30,8 34,9 30,8 34,8 30,5 35,2 31,3
C4 33,0 29,3 32,8 29,1 32,5 29,1 32,3 28,7 32,6 29,5
C5 34,5 30,4 34,3 30,2 34,0 30,2 33,9 29,9 34,3 30,7
C6 36,5 31,7 36,1 31,5 35,7 31,5 35,5 31,1 35,9 31,8
C7 38,2 33,1 37,9 33,0 37,5 33,0 37,5 32,7 37,9 33,4
C8 35,2 30,9 34,9 30,8 34,5 30,8 34,2 30,3 34,6 31,1
FET 34,1 31,9 34,6 32,4 34,7 33,0 36,2 34,7 37,4 36,3
Shunt 48,3 38,3 46,8 38,1 45,5 38,0 44,6 37,7 44,9 38,6
DSU side 51,7 43,8 50,7 43,9 49,6 44,0 49,9 44,3 50,4 45,4
INU side 61,0 56,8 59,8 57,5 59,0 58,4 63,4 60,7 64,4 62,5
DSU1 61,5 49,6 59,9 49,5 58,3 49,5 58,1 49,6 58,4 50,6
DSU2 59,8 47,1 58,2 46,9 56,5 46,7 55,6 46,4 55,7 47,3
DSU3 60,3 48,0 58,8 47,9 57,2 47,8 56,6 47,7 56,8 48,6
DSU4 59,8 46,8 58,3 46,6 56,7 46,4 55,5 46,0 55,6 46,9
INU1 81,2 74,2 79,2 75,6 78,1 77,0 86,0 81,2 87,1 83,5
INU2 78,9 72,6 76,8 73,7 75,6 74,9 83,0 78,7 84,1 80,9
Air in 21,9 21,6 22,1 21,5 22,2 21,5 21,8 21,5 22,3 22,4
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Taulukko B7: La¨mpo¨tilanmittaustulokset testeista¨ 11-20
Testi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C1 33,1 29,2 32,3 29,0 30,2 31,2 25,9 33,3 33,4 34,2
C2 32,4 28,7 31,5 28,4 29,6 30,6 25,6 32,5 32,7 33,7
C3 36,0 31,2 34,9 30,9 32,2 33,3 27,1 36,0 36,4 36,9
C4 33,3 29,5 32,3 29,1 30,1 31,2 26,2 33,1 33,3 34,3
C5 35,1 30,7 34,1 30,4 31,6 32,7 26,9 34,9 35,3 35,9
C6 37,2 32,1 35,8 31,5 32,8 34,0 27,9 36,8 37,3 37,9
C7 39,0 33,5 37,7 33,1 34,5 35,6 28,9 38,7 39,2 39,5
C8 35,6 31,2 34,5 30,8 31,8 33,0 27,6 35,1 35,4 36,1
FET 34,4 32,2 37,0 35,5 32,7 33,1 31,8 34,9 34,6 35,8
Shunt 48,3 38,6 45,1 38,4 39,4 40,6 36,9 46,4 46,3 49,2
DSU side 51,6 44,0 50,5 45,0 43,3 44,3 43,1 50,1 50,1 52,7
INU side 60,7 57,1 64,0 61,5 50,2 50,9 56,0 59,1 59,0 62,0
DSU1 61,0 49,5 58,5 50,2 49,9 51,1 48,6 59,0 58,9 62,3
DSU2 59,1 46,9 55,9 46,9 48,5 49,8 46,1 57,1 57,1 60,3
DSU3 60,0 48,2 57,0 48,4 49,0 50,4 47,0 57,7 57,6 60,5
DSU4 59,6 47,0 56,0 46,8 48,7 50,2 45,9 57,4 57,3 60,2
INU1 79,1 73,3 85,2 80,8 63,0 63,7 71,9 76,9 76,8 80,3
INU2 77,5 72,2 82,9 78,9 62,1 62,8 70,8 75,2 75,1 78,3
Air in 21,6 21,4 21,8 21,7 22,4 22,5 21,5 22,3 21,6 24,0
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Taulukko B8: La¨mpo¨tilanmittaustulokset testeista¨ 21-25
Testi 21 22 23 24 25
C1 34,5 34,2 32,4 25,9 29,9
C2 33,9 33,6 31,9 25,8 29,4
C3 37,6 37,3 35,0 27,0 31,9
C4 34,4 34,2 32,4 26,3 29,9
C5 36,4 36,2 34,1 26,9 31,3
C6 38,5 38,3 35,9 28,0 32,9
C7 40,5 40,2 37,5 28,7 34,2
C8 36,6 36,3 34,3 27,7 31,7
FET 35,1 35,0 34,9 33,8 34,3
Shunt 48,6 48,1 46,9 44,3 45,9
DSU side 51,6 51,8 50,7 50,3 50,4
INU side 60,5 60,6 59,9 59,9 60,3
DSU1 61,0 61,0 59,7 59,3 57,3
DSU2 59,1 59,2 57,8 57,3 55,5
DSU3 59,7 59,9 58,4 57,8 59,9
DSU4 59,4 59,5 58,0 57,5 59,7
INU1 78,8 78,8 77,9 78,4 78,7
INU2 77,0 76,8 76,0 76,3 76,8
Air in 22,8 22,3 22,5 22,6 22,2
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Liite C: Tekniset ohjelehdet
Liitteeseen on koottu tyo¨ssa¨ testatun taajuusmuuttaajan pa¨a¨piirikomponenttien da-
talehdet. Tasasuuntaajan datalehdet ovat kuvissa C1-C4. Vaihtosuuntaajan dataleh-
det ovat kuvissa C5-C9.
Liitteessa¨ on lisa¨ksi termoparilangan tarkkuuden datalehti kuvassa C10 ja la¨mpo¨ti-
lanmittauslaitteen tarkkuuden datalehti kuvassa C11.
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Kuva C1: Tasasuuntaajan datalehti, sivu 1
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Kuva C2: Tasasuuntaajan datalehti, sivu 2
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Kuva C3: Tasasuuntaajan datalehti, sivu 3
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Kuva C4: Tasasuuntaajan datalehti, sivu 4
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Kuva C5: Vaihtosuuntaajan datalehti, sivu 1
85
Kuva C6: Vaihtosuuntaajan datalehti, sivu 2
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Kuva C7: Vaihtosuuntaajan datalehti, sivu 3
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Kuva C8: Vaihtosuuntaajan datalehti, sivu 4
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Kuva C9: Vaihtosuuntaajan datalehti, sivu 5
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Kuva C10: Termoparilangan tarkkuuden datalehti
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Kuva C11: La¨mpo¨tilanmittauslaitteen tarkkuuden datalehti
